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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

"ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМАТА НА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ „ЕЛЕШНИЦА“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЕЛЕШНИЦА, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД"





София, октомври 2015 г.

РАЗДЕЛ I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Обществената поръчка е с обект „строителство” и с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград", като изпълнението е съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 и приложената към Ценовата оферта Количествено стойностна сметка, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на СМР при най-благоприятни за "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ- РМ" ЕООД условия. 
Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците. 

2. Срок на изпълнение на поръчката:
2.1  До 30 работни дни от датата на подписване на протокол обр. № 2 и 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Подобекти: 

· Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV; 
· Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA;
· Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA.

2.2  До 23 работни дни от датата на подписване на протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Подобект: 

· Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница,  община Разлог, област Благоевград

3. Място на изпълнение – с. Елешница, община Разлог.
4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 123 718,32 лева, без включен ДДС.
РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. В обявената процедура за избор на изпълнител чрез публична покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си. 

2.1. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.2. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; 

· съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; 

· обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното  изпълнение на поръчката. 

· разпределение на участие на лицата при изпълнение на дейностите.

2.3. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

2.4. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юриди​ческо лице, ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана, както и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят за всяко физическо или юриди​ческо лице, включено в обединението.

2.5. Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Ако участникът е обединение, но в офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпъл​нението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
       3.  Не може да участва лице, което не отговаря на посочените по-долу изисквания:


а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

· за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.
д) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компе​тен​тен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

е) Да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците.

ж) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
з)  Съответното лице/лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП от състава на участника да не е/са свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

„Свързани лица” по смисъла на  допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: 

- роднини по права линия без ограничение;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство - до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

и)  Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. В случай на участие на юридически лица или техни обединения, посочените обстоятелства се декларират както следва: 

4.1.  при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

4.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено  отговорните съдружници;

4.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

4.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

4.6. при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

4.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

4.8. в случаите по т. 4.1 ÷ 4.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Всеки участник удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 3 и т. 4 от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

6. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 3 и т. 4 в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

8. Когато участникът е обединение изискванията, посочени в т. 3 и т. 4 от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в едно и също възлагане чрез публична покана.

10. Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, който не отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на изискванията, посочени в  документацията за участие.
Участникът ще бъде отстранен от възлагането чрез публична покана, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
11. Технически възможности и квалификация:

11.1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
11.1.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) обект с предмет*, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. 
*За обект с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка се счита изпълнение на СМР на електропроводи до 35 kV  или трансформатори до 16 МVA. 

. 

11.1.2. Участникът да разполага със следния екип:

- технически ръководител – да е с висше образование – строителен инженер или електроинженер или с професионална квалификация техник и да притежава минимум пет години професионален опит като технически ръководител на строителни обекти; 
- Координатор по безопасност и здраве – да е с висше образование – строителен инженер или електроинженер или с професионална квалификация техник и да притежава минимум пет години професионален опит на тази позиция. 
11.1.3. Участникът следва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката.
11.1.4. Да притежава Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от трета категория, трета група или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът, се представя от участника/ците в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
11.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:
11.2.1. Списък на изпълнените обекти за строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата (съгласно Образец № 9). Към списъка се прилагат и:

  а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

11.2.2. Списък (съгласно Образеца № 10) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.1. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на публичната покана, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), както и описание на дипломите или други документи за придобита квалификация;
11.2.3 Трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образец № 11);
11.2.4. Заверено копие от сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката издадени на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата публична покана;
11.2.5. Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от трета категория трета група или еквивалентен документ.
Раздел VІ. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
12. Цената за изпълнение на СМР се формира на база приложената количествено стойностна сметка – Приложение № 13.1. към Ценовата оферта – Образец № 13. 
13. Плащането се извършва месечно въз основа на одобрени акт обр. 19 и данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на възложителя.

Раздел VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

14. Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”. 
15. Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които:

15.1 отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, и

15.2. са подадени от участници, които отговарят на изискванията за технически възможности и квалификация, заложени от Възложителя в настоящата документация. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, която представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. 

I. Показатели за оценяване:

	Показател – П

(наименование)
	Максимално възможен брой точки

	1
	2

	1.Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката – П1
	40

	2. Предложена цена – П2
	60


ІІ. Относително тегло на показателите за оценяване:

1. Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката (П1) – Относително тегло 40 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 40. 

2. Предложена цена (П2) – Относително тегло 60 % Максимално възможен брой точки, присъдени на участник – 60.

ІII. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател (П1) Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчкатa (Максимален брой 40 точки). 
(в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 40).

Важно и съществено за възложителя е да установи чрез разглеждане на техническите предложения на участниците, доколко всеки от тях познава материята и спецификата на предстоящата работа във връзка с характера и особеностите  на бъдещите задачи и дейности, предмет на публичната покана и търсения в изпълнението им цялостен ефект. 

Възложителят ще оценява подхода на участника, като част от техническото му предложение, съдържащо предложението му за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, необходими за постигане на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката). Участниците трябва да предложат всички дейности и съпътстващите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация. Всеки участник следва да  аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. 

Метод на формиране на оценката:

Оценка 40 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които са в сила следните обстоятелства:

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на целите й, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности, тяхната последователност и ресурсите, които ще използва за реализацията им. 

●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Участникът е предложил времеви план за организиране и провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 25 точки – по този показател ще получат  предложенията, за които е в сила  поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност, но не е посочил ресурсите, които ще използва за реализацията им.
●Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не ги е обосновал и не ги е обвързал с постигането на конкретни резултати.

●Предложения от участника времеви план за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, не е съобразен  с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 10 точки – по този показател ще получат предложенията, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства.

●Участникът само бланкетно е изброил  дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като  не е ги е подредил   последователно. 

●Участникът е описал методите, похватите  за провеждане на предвидените за изпълнение видове работи, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не се е  обосновал  защо ще използва тези мерки и похвати и не ги е  обвързал с постигането на конкретни резултати.

● В предложения от участника времеви план за за организиране и провеждане  на предвидените за изпълнение видове работи,  не съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката.
Забележка 
Предложения относно цялостния подход за изпълнение на обществената поръчка, които не отговарят на Техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва тази съставна част от подхода следва да бъдат предложени за отстраняване.

За целите на настоящата методика, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП, използваните в настоящия раздел определения/понятия следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира конкретния етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/детайлно” – описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти /пропуски /грешки не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти”.

**** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания.

2.  Показател (П2): Цена за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка. 

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по показател П2. Оценката се извършва по следната формула:

               П2 =  Ц min  x 60, където:
            Цк
 Цmin – най-ниска предложена цена;
 Цк - цената на участника за изпълнение на пълния предмет на обществената поръчка;

 П2 – точки, получени от всеки участник.

ІV. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2 

КО има максимална стойност 100 точки. 

16. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати публичната покана.
РАЗДЕЛ VIII. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА


17. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
18. Всяка оферта трябва да съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата;

- Оферта – следва да бъде изготвена по образеца – Образец № 1. 
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал;


- при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
- Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал;

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 ал. 5, от ЗОП – попълва се Образец № 3. Декларацията се попълва и от подизпълнителите. В случай, че участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език, се представя и в превод на български език. 

- Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 4. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на публичната покана, и предвидените подизпълнители.

Забележка: С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители 

- Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 5;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.


- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 6;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец №7. 

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП по Образец № 8;

- Списък с договорите изпълнени през последните 5 години, сходни с предмета на поръчката - Образец № 9

- Списък с лицата от екипа на участника, които ще упражняват контрол върху изпълнението на поръчката - в т.ч. задължително Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве - Образец № 10;

- Трудово-биографична справка на лицата Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве - Образец № 11;
- Заверено копие от сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях;

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от IIІ-та категория, трета група или еквивалентен документ;
-  Предложение за изпълнение на поръчката се изготвя по Образец № 12 - Техническо предложение и се представя в оригинал, на хартиен носител и на електронен носител. Неразделна част от Техническото предложение е:

- График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа. Графикът се изготвя в свободен текст.
 - Ценовата оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката се изготвя по образеца – Образец № 13 и се представя в оригинал, на хартиен носител и на електронен носител. Към ценовата оферта се попълва приложената Количествено – стойностна сметка – Образец № 13.1.

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В Публичната покана
20. Всяко заинтересовано лице може да проучи и изтегли от интернет сайта на Възложителя - www.ecoengineering-rm.bg документацията за участие и публичната покана, заедно с приложенията, които са неразделна част от нея.
Работните проекти за обекта могат да бъдат разгледани от участниците всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 312, лице за контакт инж. Славче Ръсина – тел. 02/ 9753117, email srasina@ecoengineering-rm.bg.
В публичната покана за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата
.

21. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на Изпълнител;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.
Ограничаване броя на офертите:

22. Всеки участник в публичната покана за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

23. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

24. Офертата не може да се предлага във варианти.

Разходи във връзка с участието в процедурата:

25. Всички разходи, свързани с участието в публична покана за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и доказателства за доказване качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

Ограничаване на определени действия:

26. До приключване на възлагането чрез публичната покана не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД,гр.София, свързани с провеждането на публичната покана;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

27. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на публичната покана, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с публичната покана, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

28. Не е нарушение на изискването по т. 27 публикуването на съобщение за публичната покана в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на  публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 

Обмен на информация за провеждане на публичната покана между Възложителя и заинтересованите лица и участниците:

29. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид и на български език.

30. Възложителят на обществената поръчка е длъжен да уведомява всяко лице, респ. всеки участник, както и да публикува в Профил на Купувача/Подраздел - Публични покани всяко свое решение или документ, имащи отношение към неговото участие в публичната покана.
31. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците може да се извърши лично срещу подпис, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

32. Обменът на информация чрез връчване лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицето/лицата за контакти, посочени в публичната покана. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицето/лицата за контакт, посочени в офертата за участие, както и информацията може да бъде намерена на „Профила на Купувача“. 
33. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

34. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, респ. участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
35. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

36. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на публичната покана се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

37. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП, относно задължението на Възложителя да изпраща информация за сключен договор за обществената поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки;

38. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация:

 - Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

- Разясненията се публикуват в профила на купувача на следващия ден от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

39. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

40. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в публичната покана може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта” (с входящ номер).

41. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят офертите си.

42. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в публичната покана, до часа на датата, посочена в публичната покана като срок за получаване на офертите.


43. По реда на настоящата поръчка, участниците следва да подадат оферти в указания в публичната покана срок в деловодството на Възложителя, в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 ОФЕРТА за поръчка с премет:

"Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"
- името и адреса на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail;
- надпис : ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА И ПРЕДИ ДАТАТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ ! 

44. При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ /входящ  номер/.


45. Възложителят може да удължи крайния срок за представяне на предложенията, след като уведоми за това заинтересованите лица писмено. В този случай всички права и задължения на Възложителя и участниците се запазват и са валидни до новия краен срок.

46. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър /дневник/.

47. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

48. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП, респ. на изискванията на Раздел VIII „Съдържание на офертата”.

49. Ако участникът изпраща офертата си по поща с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

50. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

51. Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя с писмена заповед, която започва работа в часа и на датата, посочени в публичната покана  за обществена поръчка, в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр.София, след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценЯВАНЕ и класиране на офертите

52. Председателят на Комисията отваря последователно офертите по реда на тяхното постъпване и след което обозначава входящия номер на офертата на всеки един от тях.


53. Комисията оповестява документите, съдържащи се в офертата, и проверява съответствието им със списъка на документите, представен от участниците. В същото заседание, след отварянето на офертите и проверката на списъка с представените документи, комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници.

54. След извършването на горепосочените действия публичната част от заседанието приключва и Комисията продължава своята работа на закрито заседание.

55. Комисията продължава своята работа в закрити заседания, разглежда документите за съответствие с критериите, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите или с други изисквания на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, които не са представили необходимите документи, посочени в раздел „Съдържание на офертата”.

56. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи техническото и ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяна на същите от участниците.

57. Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка участник, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
58. Комисията уведомява чрез протокола Възложителя за възможността:

- да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническата спецификация;
- когато не е подадена нито една оферта, да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител, като в тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата, техническата спецификация и проекта на договора, приложени към поканата.
59. В определения от възложителя срок, комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите, и за класирането на участниците. Комисията  предава протокола от работата си на Управителите за утвърждаване, в едно с цялата получена документация по проведената обществена поръчка. След утвърждаването на протокола, определеното в съответната заповед лице, в един и същи ден изпраща протокола на участниците и го публикува в „Профила на купувача”, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.
Участниците се уведомяват, по факс, e-mail или с подпис върху уведомителното писмо с приложения протокол.

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на поръчката

60. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по образеца – Образец № 14 с участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител в резултат на проведената процедура.

61. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 
62. Когато за Изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

63. Лицето, определено за Изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

64. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
65. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 7 (чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението, а когато Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. 
66. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или  в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени към датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.
67. Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ.
 68. В случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите описани по-горе, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. 

69. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

 За въпроси, свързани с провеждането на възлагането чрез публична покана и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

с предмет:

"Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"
I. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА, ОБХВАТ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА С ДАННИ НА РАЙОНА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“ се налага от неефективна и трудна за експлоатация и поддържане схема на ел.захранването му, лошо физическо състояние на сградата на Подстанция „Елешница“, където са монтирани част от съоръженията и голямото разстояние между последната и действащите подобекти, цехове и участъци.

Целта на работният проект е:

- елиминиране на Подстанция „Елешница“, като звено несъответстващо на изискванията за безопасна работа на ел.съоръженията по Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

- изграждане на схема, която може лесно да бъде контролирана и поддържана;

- изграждане по дължина на преносни мрежи, гарантиращи безаварийна работа;

Предназначението на проекта, предмет на строителството е:

А. Изграждане на три подобекта в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница,  община Разлог, област Благоевград, собственост на Възложителя – „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, София, който обхваща :

· Подобект: Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV;  

· Подобект: Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA ;

· Подобект: Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA ;  

Изграждането и на трите подобекта ще бъде предмет на едно разрешение за строеж, при срок на изпълнение 30 работни дни.
Б. Изграждане на подобект „Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница,  община Разлог, област Благоевград, последният собственост на Възложителя – „Екоинженеринг-РМ“ЕООД, София. 

Трасето на кабелна линия 20 кV преминава през поземлени имоти с №№ 021035 – полски път на Община Разлог, 021040 и 021093 – пасище мера на Община Разлог и 021036 на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, София. То е утвърдено с Решение № АР - 49 - 06 от 01.07.2015г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. За този подобект е изготвен ПУП-Парцеларен план /ПУП-ПП/, който към настоящият момент се процедира на основание чл.129 от ЗУТ. Възражения по така изготвения ПУП-ПП няма и той е приет от общинския експертен съвет. 

Очаква се вземане на Решение на Общински съвет Разлог за одобряване на ПУП-ПП. Именно поради предходното, този подобект ще бъде предмет на отделно Разрешение за строеж при срок за изпълнение на СМР от 23 работни дни.

Всички подобекти са строеж трета категория, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи / Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./ – чл. 6 (2) т.6 „Видовете строежи от трета категория, буква „б” - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са : (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) електропроводи до 35 kV включително и трансформатори до 16 МVA. 

С оглед спазване изискванията на чл. 139, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно необходимите части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ и да се изпълни строежа, към четирите подобекта са изработени следните части към работния проект:
А.За Подобект:  Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20 / 0,4 kV, който ще се изгражда в ПИ 021036 в землището на с.Елешница, община Разлог, област Благоевград, собственост на Възложителя – „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, София:  част „ЕЛЕКТРО“, част „КОНСТРУКЦИИ“, част „АС“ ,  част „ ПБЗ“ и част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ ;
Б.За Подобект: Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV  за ел. захранване на производствена  сграда “ЛРОЙС“ от проектен БКТП 630 kVA в ПИ 021036: част „ЕЛЕКТРО“, част „ГЕОДЕЗИЯ“, част „ПБЗ“ и част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ ;

В.За Подобект: Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на сграда РМЦ от проектен БКТП 630 kVA в ПИ 021036: част „ЕЛЕКТРО“, част „ГЕОДЕЗИЯ“, част „ПБЗ“ и част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“;

Г.За Подобект: Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ 021036: част „ЕЛЕКТРО, част „ГЕОДЕЗИЯ“, част „ПБЗ“ и част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ;

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗХОДНИ ДАННИ.

През 2003 г. е преустановено захранването на обекта с напрежение 110/20/6 kV от бившият завод „Звезда“ с. Елешница. Тогава е реализиран проект за преустройство на съществуващия ел.провод, който да бъде за 20 kV и закрита уредба на 6 kV с монтаж на трансформатор 400/20/6 kV и частични изменения в преносната система до ЛРОЙС.      

За защита и управление на трансформатора е монтиран ножов разединител РМЗК 20/400 и предпазители 20 kV /20 А.

Меренето е на страна 20 kV, като преди входа в трафокилията на шини 20 kV са монтирани три броя токови трансформатори – ТС 20 kV 20/5А и три напреженови трансформатори 20 / 0,1 kV.

За защита и управление на напреженовите трансформатори са монтирани ножов разединител и предпазители 20 kV/2 А.

От трансформатор 400/20/6 kV вторичното напрежение 6 kV се пренася по две кабелни линии до Енергиен цех и ЛРОЙС.

В Енергиен цех има КРУ и монтирани 2 бр. трансформатори – 400/20/6 kV, а в ЛРОЙС – 1600/6/0,4 kV.  От трансформаторите се захранват главните разпределителни табла н.н. в двата цеха.

По този начин е осъществено пренасяне на мощностите на дълги разстояния при двойна трансформация, без токова защита  на цялата система. Това довежда до авариране на трафо 400/20/0,6 kV без възможности за ремонт.

Наложена е нова схема за захранване с подмяна на трансформатора с нов – 400/20/0,4 kV, пренасяне на мощностите с напрежение 0,4 kV, по същата преносна система с изключване на трите трансформатора и монтаж на линия „0“.

Съгласно утвърденото Техническо задание за изготвяне на работен проект за обект “Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, последният е съобразен с изискванията за елиминиране на подстанция “Елешница“ от схемата за ел.захранване и прикачване към съществуващия ел.провод 20 kV на подходящо място. Предвидени са за изграждане нов трафопост с трансформатор 630 kVА и захранване на производствените цехове с кабели 0,4 kV и създаване на условия за лесно обслужване и отстраняване на аварии.

Възможно е да съществуват и други елементи на техническата инфраструктура /подземни мрежи и тръбопроводи/ по трасетата на кабелните линии, с които при извършване на строително монтажните работи Изпълнителят трябва да се съобразява.                
III. КАБЕЛНИ МРЕЖИ И БКТП тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20 / 0,4 kV - ИЗБОР НА ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОДОБЕКТИ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯТ РАБОТЕН ПРОЕКТ 

А. Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП  в ПИ 021036


Предназначението на кабелната линия 20 кV е за ел. захранване на проектен БКТП 630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница , общ.Разлог  обл.Благоевград. 

Обекта е строеж от трета  категория, съгласно чл.6 ал.(2)  т.6  на Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г. /Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./
1. Вход и изход на кабелната линия 20 кV
Кабелната линия 20 кV  започва  от съществуващ стълб на  въздушната ел.проводна линия 20 kV  “Баня“ на отклонението ВЕЛ 20 kV  “Пречиствателна станция“ /собственост на Възложителя/ стълб № 5, който е тип ЪМ 40-501 или еквивалент. На него ще бъде монтиран разединител РОМзК 20/400, вентилни отводи 24 kV/5 kA, кабелна глава за открит монтаж – 3 бр., стоманена тръба  Ø 140 мм с  L = 8 м закрепена чрез заварка към стълба на която долния край ще бъде 0,5 м. в земята и ще бъде свързана към заземлението на стълба, като и  екранната мрежа на жилата на  кабел 20 кV ще бъде свързана към заземлението на стълба .

 Кабелна линия 20 кV завършва в проектен БКТП 630 kVA, 20/0,4 kV , в имота на Възложителя - ПИ №021036, землище с.Елешница с ЕКАТТЕ 27293, община Разлог  обл.Благоевград .  
2. Трасе на кабелна линия 20 кV

Трасето на кабелната линия 20 kV е съгласно трасировачния план изготвен от “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД , както следва: от съществуващия стълб №5 на ВЕЛ 20 kV, до имота на Възложителя кабелната линия  преминава през поземлени имоти земеделска територия, собственост на Община Разлог, а оставащите 188,98 м. от кабелната линия до проектния БКТП са в имота на Възложителя , последният с начин на трайно ползване „друга промишлена територия“.  

 Сервитута на кабелна линия 20 кV съгласно наредба №16 за сервитута на енергийните обекти е  4 м., по два метра от двете страни.

3. Изпълнение на кабелна линия 20 кв.

В първите 47,37 м от стоманорешетъчния стълб до имотната граница, кабела  ще  бъде свободно положен в кабелен изкоп 1,3 / 0,5 м, а оставащите 188,98 м до БКТП  в изкоп 1,0 /0,5 м, като под и над кабела ще бъде насипан слой пясък по 10 см, след което се насипва земя от изкопа без камъни – 35 см с трамбоване, като се изтегля предупредителна  PVC лента. На местата на сближаване с други комуникации, обозначени на съгласувателните  чертежи, да се копае внимателно и на ръка.  При пресичане на улични платна, кабелната линия 20 kV ще минава в тръбна мрежа, като изкопа ще бъде  1,1/0,5 м.  и тръбите ще бъдат положени директно въху дъното, това означава че кабелите ще бъдат на 1,0 м под нивото на терена. Кабела ще бъде изтеглен  в тръба  PVC  Ø 140 мм  с дебелина на стените 4,1 мм – 2 броя, а снаждането се извършва със застъпване и залепване с PVC лепило. Краищата се обработват така, че да не нараняват обвивката на кабелите при изтегляне. Между тръбите, над тях и в страни от тях ще бъде налят бетон с дебелина най-малко половината от диаметъра на тръбите. Над бетоновото покритие на тръбите се предвижда изтегляне на предупредителна лента. Ще бъдат изградена една кабелна шахта непосредствено пред БКТП, по приложен детайл.

Минималният  радиус на огъване на кабелите и жилата им се определят и оказват от производителя. Полагането на кабелите и монтаж при температура под - 5оС не се разрешава .

По трасето на кабелната линия,  ще бъдат поставени и  5  броя кабелни репери – бетонови плочки с надпис “ К.Л. 20 КВ.”, указващи наличието на кабелна линия.

Кабела ще бъде тип САХЕмТ 3х /1х185/ мм2 или еквивалент. Дължината на кабела, освен предвидения по Наредба №3 НУЕУЕЛ резерв до 5 % за компенсиране на деформации от температурни промени или от разместване на терена, се предвижда още 15 м допълнителна дължина за всяка фаза за присъединяване към съоражения, а именно 8 м по конструкцията на стълба в стоманена тръба, резерв от 3 м при фундамента на стълба във вид на буквата „S“ и 4 м при въвода в БКТП . 

Дължина на трасето 20 кV      
- м  236,35м

Кабел 20 кV        


- САХЕмТ 3х(1х185 мм2)

4.ЧАСТ ПБЗ
Настоящият план  третира минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  съгласно разпоредбите на едноименния закон (ПБЗ) и Наредба № 2/22.03.2004 г. Планът се разработва във връзка с полагането на кабели 20 кV за ел. захранване на проектен БКТП 630 kVA, в ПИ № 021036 в землището на  с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и възможните рискове при строителството.

Строителната площадка на обекта е трасето на кабели 20 кV .

По отношение опазването на околната среда да се има в предвид и спазва следното:

1.Не се предвиждат площадки за складиране на материали по трасето на кабелните линии. Материалите за полагане, подмяна и ремонт на кабелите да бъдат в обем, необходим за едносменен работен ден. След приключване на работа по трасетата на кабелните линии да не се оставят строителни матариали .

2.Инструментите да се пренасят на ръка от превозните средства на изпълнителя до обекта и обратно .

3.Отпадъците, резултат от извършените видове работи, да се събират в края на работния ден и да се извозват на депо, определено от общината .

4.Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ПБЗ.

Организационните етапи по ПБЗ за обекта са следните: 

	Етапи
	Кабелна линия 20 kV

	1
	Подготовка за започване на работа

	2
	Трасиране на кабелна линия

	3
	Изкопни работи

	4
	Полагане на PVC тръби

	5
	Полагане на силови кабели 20 kV

	6
	Зариване на изкопи

	7
	Монтаж на кабелите в БКТП  и СРС

	8
	Изпитване с повишено напрежение

	9
	Предаване на обекта


5.Класифициране на опасностите

Опастностите за работниците при извършване на СМР са следните:

· Опасност от нараняване при извършване на изкопните работи, от товаро-разтоварни и изкопни машини.

· Неправилно стъпване и падане в незарит  изкоп.

· Опасност от поражения от ел. ток при допир до съоражения и части, които не трябва да са под напрежение, наличие на кабелни или въздушни линии под напрежение.
· Работа по монтажа и наранявания с ударни и режещи инструменти.

· Падане от височина

6.Инструкции за безопасна работа.
Проектът няма да се изпълнява в рекултивирани терени и в замърсени зони, където е положен екраниращ слой т.е. няма да се работи в среда на йонизиращи лъчения.
За изпълнение на всеки вид работа , свързана с опасностите, установени с оценката на риска, изпълнителят е длъжен да осигури писмени инструкции за работа с изполузваните на обекта инструменти и машини, копия от които да се намират на работното място . Фактът, че строителните работници са запознати с инструкциите, се доказва с подписите им, положени в книгите за инструктаж по ЗБУТ.
7.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСТНОСТИТЕ.

7.1.Преди започаване на работа  строителят е длъжен:

а.Да представи на възложителя или упълномощено от него лице писмо с приложен списък на работниците, които ще работят на обекта, номер на удостоверението за придобита квалификация по НБТЕЕУС и квалификационната група.

б.Да представи работниците на отговорника по КБЗ за провеждане на начален инструктаж.

Тъй като строителната площадка е трасето на кабелната линия (обектът е линеен), да се има в предвид следното относно:

1.Ограда-строителната площадка да бъде оградена със сигнална лента.

2.Вода, тоалетна, съблекалня, почивни помещения и склад - изпълнителят е длъжен да осигури оборудван стационарен фургон или подходящ автомобилен фургон или да наеме такива от Възложителя.

3.Временни пътища - не се предвиждат.

7.2.Трасиране на кабелната линия.

Трасирането на кабелната линия се извършва в съответствие с работните чертежи. При трасирането стриктно да се съблюдават изискванията на експлоатационните ведомства, съгласували проекта и Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места .

7.3.Разкъртване и вэзстановяване на пътните и тротоарни настилки.

Ако по трасето на кабелната линия има натрупани строителни материали, или други материали, собственост на предприятието, да се състави констативен протокол относно количеството и състоянието им, който да послужи за регламентиране на финансовите взаимотношения между строителя и възложителя и задълженията за отстраняването им.

Задължително се поставят ограждения със сигнална лента и парапети в участъка, който се работи.

Тъй като трасето на кабелната линия 20 kV от съществуващия стълб №5 на ВЕЛ 20 kV, до имота на Възложителя не пресича пътища, не се налага да се прилагат разпоредбите на Наредба № 16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на СМР и ремонти . 

Строителните отпадъци се изхвърлят на определеното от общината депо .

7.4.Изкопни работи.

Задължително се поставят ограждения със сигнална лента и парапети в участъка, който се работи.

Тъй като трасето на кабелната линия 20 kV от съществуващия стълб №5 на ВЕЛ 20 kV, до имота на възложителя кабелната линия не пресича пътища  и не се налага да се прилагат разпоредбите на Наредба № 16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на СМР и ремонти . 

На местата на сближаване с други комуникации, обозначени на съгласувателните чертежи, да се копае внимателно и на ръка .

Стриктно да се съблюдава условието за своевремено извозване на излишните земни маси, като не се допуска те да остават продължително време върху пътните платна и тротоарите .
7.5.Полагане на кабели.

Товаренето и разтоварването на кабелите, както и материалите, да се извършва механизирано, като се спазват изискванията по ЗБУТ.

Забранява се извършването на каквито и да е работи с кабели и кабелни барабани без предпазни ръкавици с пет пръста.

Да се спазват всички технологични изисквания и не се допускат нежелани нарушения на нормите за огъване, усукване и опън, които заводът-производител е указал в сертификата за качество.

Техническият ръководител на обекта следва да съхрани всички сертификати за качеството на кабелите и тръбите .

7.6.Направа на кабелни глави и муфи.

При направата на кабелни глави и муфи задължително да се изключи напрежението от източника, да се провери за отсъствие на напрежение и заземи кабела с преносимо заземление .

7.7.Изпитване с повишено напрежение на кабелите.

Измерване на изолационното съпротивление на кабелите с повишено напрежение се извършва задължително от акредитирана изпитателна лаборатория с персонал, имащ необходимата квалификация. Персоналът, извършващ изпитанията на кабелите да има необходимата квлификационна група по електробезопасност и да бъде оборудван с изпитани лични предпазни средства.

7.9.Предаване на обекта.

Преди предаването на обекта да се подготвят всички актове и протоколи, които се изискват от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Когато строежа е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти за изпълненото строителство не трябва да се  изготвя екзекутивна документация  на основание чл.175, ал.4 от ЗУТ.

Заснемането на трасето на кабелната линия е извършено от лицензирана от Агенцията по кадастъра фирма “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД .
8.НЕОБХОДИМА МЕХАНИЗАЦИЯ.

Наредба № 2, чл.10, т.6 изисква да бъде изготвен списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.

За изграждането на обекта изпълнителят е задължен да изготви списък на необходимата механизация за изпълнение на обекта.

9.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Вредите и замърсяванията, които този тип СМР нанасят, са свързани с хумусния слой на почвата и отпадъчните материали от монтажа. Отпадъците се прибират ежедневно след приключване на работа и се извозват на определените за целта сметища. По време на строителството да се предвидят мерки за недопускане засилване на ерозионните и свлачишни процеси в района. След приключване на работите по монтажа на кабелите да се възстановяват нарушените тревни площи, тротоарните настилки и пътни платна.

Б.ПОДОБЕКТ:  Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV   в ПИ №021036, землище с.Елешница,  общ.Разлог, обл.Благоевград
1.Техническо решение –  част архитектура 

БКТП тип ВМ01 или еквивалент е монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен. Съоръжението е моноблок от водоплътен бетон, което включва основа (фундамент) и стени, с размери 3,10 х 2,40 х 2,75 м при застроена площ от 7,44 м2.

Във фундамента се предвидени такелажни отвори за повдигане, отвори с кабелни преходи за входящите и изходящи кабели СрН, отвори за изходящите кабели НН, както и два отвора за включване на външен агрегат.

Стените отвън са измазани с минерална мазилка. Под ниво 0,8 м външно и вътрешно е нанесено хидроизолационно покритие, осигуряващо водонепроницаема защита на фундамента. В маслосборната яма (трафопомещението) под ниво 0,8 м е нанесено маслоустойчиво покритие, като допълнителна защита срещу проникване на трансформаторно масло в пукнатини на  дъното и стените. 

Вратите и решетките са изпълнени от алуминиеви профили за олекотяване на конструкцията и защита срещу корозия, заключваеми с ключалки и секретни патрони според изискванията на ЧЕЗ България.

Покривът е бетонна плоча, която се монтира допълнително и се свързва към конструкцията с болтови съединения и планки. Върху него е нанесена полиуретанова хидроизолация, като е реализиран с двустранен наклон за директно оттичане на дъждовната вода. В покривната панела има вградени устройства (куки) за повдигане.

Около БКТП  се  изгражда тротоар с ширина  0,6 м.

2.Техническо решение –  част конструкции 

	Габаритни размери, см

	Дължина
	310

	Широчина
	240

	Височина max
	280

	Височина над терена
	210

	Тегло на покрива  kg
	2500

	Общо тегло с оборудването kg
	13350

	Тегло без оборудване и покрив kg
	7290


Бетонният корпус е изпълнен, като монолитен блок с непрекъснато полагане на бетона за основата (фундамента) и стените, а покривът е с възможност за демонтаж и монтаж. Габаритите на корпуса осигуряват лесен монтаж и поддръжка на съоръженията по време на експлоатация. Максималната мощност на трансформаторите, които може да се монтират в съоръжението е 1000 кVА. 

БКТП се оборудва с ел. съоръженията в цехова обстановка, като се спазват изискванията на НУЕУЕЛ, БДС 10699, БДС EN 60 439-1, БДС EN 61 958 и БДС EN 62 271-1.

При избор на автомобил за транспортиране и автокран за товарене и разтоварване да се взема под внимание общото тегло на съоръжението. Всички СМР да се изпълняват съгласно технологичните правила, действащите П.И.П. в С.М.Р., изискванията на производителите на влаганите материали и изискванията за безопасност и хигиена на труда.

БКТП се монтира в изкоп с размери 4,20 m х 3,50 m и дълбочина до здрава почва (0.9 m). Насипва се трамбована пясъчна възглавница до 0.70 m от терена. БКТП се поставя в изкопа с помощта на автокран. След поставянето в изкопа, съоръжението се нивелира и се демонтират такелажните приспособления. Преди да се изпълни обратният насип, се изработва външният заземителен контур, който се свързва с БКТП посредством изолиран гъвкав проводник и кабелни обувки. След изпълнение на обратния насип се оформя настилката около БКТП.

При изпълнение на СМР да се спазват нормите и правилата за безопасност и хигиена на труда съгласно нормативните документи:

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

Спазване изискванията за безопасност на труда дадени в паспорта за експлоатация на всяка от използваните машини;

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането;

Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи.

При изпълнение на СМР да се използва квалифициран персонал за определения вид работа. Работещите с електрически инструменти, заваръчни апарати и ел. монтажниците на ел. съоръжения и апарати е необходимо да притежават съответната група за безопасност за извършваната работа.

При изработването и експлоатацията на БКТП – тип ВМ01 или еквивалент не се отделят токсични вещества, отровни газове и пари, които могат да причинят замърсяване на околната среда.

БКТП ще бъде присъединен чрез кабелна линия 20 kV, която ще започва  от съществуващ стълб на въздушната ел.проводна линия 20 kV  “Баня“ на отклонението ВЕЛ 20 kV  “Пречиствателна станция“ /собственост на “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД гр. София /  от  стълб № 5, който е тип ЪМ 40-501 или еквивалент.

Съгласно наредба №16 за сервитута на енергийните обекти сервитута на  БКТП  20/0,4  кV   е както следва:  4,5 м. към стената с врата за трафокилия,  по 2,5 м. към стените с врати за уредба СН и уредба НН и 1,5 м. към стената без обслужващи врати.

3. Техническо решение – част електро 

БКТП е съоръжение в напълно завършен вид и се доставя на обекта оборудван, съгласно техническото задание .    

БКТП съдържа следните съставни единици:

· Уредба средно напрежение (СН);

· Килия - Силов трансформатор;

· Уредба ниско напрежение (НН);
Отделните уредби се затварят с отделни врати, Вратите са изпълнени от алуминиеви профили, RAL 7035 или еквивалент. Вратите на уредбата СН и на трансформатора се заключват с ключ, който е различен от ключа за вратата на уредбата НН. В уредбата НН на специално предвидено място се намират ключовете на другите врати. 

БКТП е комплектовано с електрическа инсталация за осветление и еднофазен инсталационен  контакт тип “Шоко” или еквивалент. Входящите и изходящи връзки на БКТП са кабелни. От всички страни и на всички  врати  да бъдат монтирани табелки “ОЖ” .

БКТП ще бъде заземен, като бъде направен заземителен контур на 0,5 м. от БКТП в изкоп 0,8 м, като се положи поцинкована шина 40/4 мм и бъдат монтирани 4 бр. заземителни колове L = 1500 мм - 63/63/6 мм. Преходното съпротивление не трябва да превишава 4Ω. Всички нетоководещи метални части да се свържат към заземителния контур. 

Еднолинейната електрическа схема  на БКТП е дадена на чертеж в приложение.

Килия „Мерене СрН“ се използва комбиниран модул мерене, като същия се позиционира между килия с линеен разединител и килия“Охрана трансформатор“, т.е ще има възможност за двустранно разединяване между модула мерене и съответното заземление.

Измерването на консумираната ел.енергия от обекта се осъществява в килия/КРУ/ на килия „мерене“на страна 20 kV посредством статичен четириквадрантен електромер, токови измервателни трансформатори 30/5/5 A и клас на точност 0,5 или по-добър – 3 /три/броя и напреженови измервателни трансформатори от одобрен тип, сухи, за 20 kV, с преводно отношение 20 / √3V : 100 / √3V : 100/3 V и клас на точност 0,5 или по-добър – 3 / три / броя.

При строителството да се спазят: 

- Правилник за приемане на ел. монтажни работи;

- При изграждането и експолатацията на БКТП да се спазят изискванията на правилници и нормативне документи, отнасящи се до уредби и кабели до 20 kV;

- Наредба №2 от 22 март 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Преди въвеждането в експлоатация да бъдат извършени необходимите пускови – наладъчни работи от Изпълнителя за тяхна сметка.

4. Допълнителни указания към производителя

а. Бетонен корпус


Бетонният корпус се изпълнява, като монолитен блок, а покрива е с възможност за демонтаж и монтаж. Габаритите на корпуса осигуряват лесен монтаж и поддръжка на съоръженията по време на експлоатация. Максималната мощност на трансформатора, който може да се монтира в съоръжението е 1000 кVА. Отсекът за страна Ср.Н. е проектиран с размери, които позволяват монтаж на КРУ за Ср.Н. на всички водещи фирми, произвеждащи такива комплектни разпределителни устройства.


б. Ел.оборудване


Разположението на ел. оборудването на БКТП е показано на приложените чертежи. 

Връзката между отделните елементи се изпълнява съгласно приложената еднолинейна принципна схема.

в.Разпределително устройство Средно напрежение.


Оборудва се съгласно проектната разработка.

    
Вратите на отделните отсеци се оборудват с брави с възможност за монтаж на секретен патрон одобрен от съответното електроразпределително дружество .


При монтажа на КРУ и шините, са спазени всички изисквания на НУЕУЕЛ, БДС EN 60439-1 или еквивалент, БДС10699-80 или еквивалент за защита от директен и индиректен допир.


Силовият трансформатор е разположен в отделно трансформаторно помещение, като връзката между „Защита трафо” и трафомашината се осъществява чрез кабел САХЕмТ 3x(1х50) mm2 и кабелни адаптори. Трансформаторът се поставя на пода на БКТП без колела върху маслоустойчиви гумени подложки. 

Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20 kV. Съгласно  становище от “Електроразпределение – ЧЕЗ България” АД ,  РУ СрН на БКТП е оборудвана с три модула: «вход» (IM)  ,  «защита трансформатор» (QM) и «мерене» (GBC-B) оборудвана с три броя ТТ сухи, двуядрени - 30/5/5 А , и с три броя НТ сухи двуядрени - 20000/ √3V : 100 / √3V : 100/3 V, индиректен статичен трифазен многотарифен електромер /за измерване на активна и реактивна енергия в две посоки/ с възможност за дистанционно отчитане.  Предвидено е едно резервно място за допълнителен модул вх/изх.
Вентилацията се осъществява посредством 2 броя врати с решетки разположени противоположно. Всички метални конструктивни елементи и метални конструкции за монтаж на съоръженията са обхванати от заземителен контур, включително и гъвкавите връзки към вратите и решетките. 


 г. Разпределително устройство ниско напрежение.


Линията от трансформатора до главния прекъсвач в ТНН е оразмерена за трансформатор ТМ 630 кVА, изпълнена с проводник NYKY или еквивалент  3x(3х(1x300)+2x(1x240) mm2. 

Табло НН е оборудвано с главен автоматичен прекъсвач 1000 A. Регистриращата апаратура е волтметър с ПГП, ТТ 1000/5 А и амперметри. Предвидено е място за електромер /контролно мерене/. 

            В табло НН са монтирани 2 изходни линии, защитени с вертикални разединители  с предпазители 630/400 А . Предвидени са резервни места за допълнителен монтаж на още 3 вертикални разединители. 

д. Транспорт и опаковка


БКТП е съоръжение в напълно завършен вид и се доставят франко обекта на Възложителя, като се предвижда съответното сигурно фиксиране и закрепване на съоръжението върху транспортното средство чрез транспортни колани и др.

е. Техническа безопасност и хигиена на труда

Технологичният процес е трансформиране на ел. енергия от по-високо на по-ниско напрежение.

В БКТП не се предвижда постоянен дежурен персонал.

Съдържанието на мероприятията по БХТПБ е разработено по следната номенклатура на факторите:

· обезопасяване на производственото оборудване;

· изкуствено осветление;

· полета и лъчения;

· пожарна безопасност.

При разработката на част БХТПБ са спазени изискванията на следните действащи нормативни документи:

· Инструкция за обема и съдържанието на част БХТПБ към проектите;

· Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

· Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

· Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр. 96/2009 год.);

· БДС EN 12464-1 "Светлина и осветление. Осветление на работните места" или еквивалент.

· Обезопасяване на производственото оборудване.

По отношение на изискванията за непрекъснато ел. захранване, обектът е трета категория.

По отношение опасността за поражение на хората от ел.ток помещенията РУСрН, РУНН и трафокилията са особено опасни.

Предвидени са следните защитни мероприятия срещу недопустими високи допирни напрежения:

а) срещу директен допир - всички тоководещи части, разположени на достъпна височина са оградени; използвани са изолирани екранни адаптори за изводите от трансформатора;

б) срещу индиректен допир:

· зануляване – занулени са всички метални нетоководещи части на съоръженията, металните корпуси на осветителните тела и корпусите на ел.таблата;

· заземяване - към заземителната инсталация ще се свържат: звездният център на трансформатора, нулевата шина на ТНН, корпусите на КРУ и всички метални нетоководещи части - конзоли, стоманени конструкции на килиите, вентилационни решетки и т.н. Общото преходно съпротивление на заземителният контур не трябва да надвишава 4 Ω.

в) блокировки – КРУ са с фабрични функционални блокировки, непозволяващи погрешни манипулации;

г) предпазни средства - на вратите и ТНН са поставени предупредителни табели; над табло НН е поставена предпазна скара. На вратите на трафопоста Възложителя да постави табелки с диспечерското наименование на трафопоста.

· Изкуствено осветление.

Във всички отсеци на БКТП е изпълнено изкуствено осветление. 

· Полета и лъчения.

Трансформаторите предизвикват електромагнитни полета, поради което за избягване вредното им влияние същите се монтират в самостоятелни помещения и в проекта са спазени изискващите се отстоения и габарити.

· Пожарна безопасност.

По отношение функционалната им пожарна опасност помещенията са клас Ф5В, група „Повишена пожарна опасност”, клас П-ІІа.

Вратите на разпределителните уредби се отварят навън.

Съгласно изискванията на Наредба № Із-1971, следва да се съоръжи трафопоста със следните противопожарни уреди:

· прахов пожарогасител 12 кг - 1 брой;

· пожарогасител с СО2 - 1 брой.

· Опазване и възпроизводство на околната среда.

Предметът на настоящата техническа спесификация - БКТП не застрашава екологичното равновесие на природната среда. Трансформаторите са източници на електромагнитни полета, но тяхното вредно влияние върху хора, животни и съоръжения е избегнато чрез спазване на необходимите габаритни отстояния.

Строителството на ТП ще се изпълни съгласно предвижданията на проектната разработка.

Преди въвеждане в експлоатация:

     А.  Да се провери:

· токовата връзка на силовите и оперативни вериги;

· закрепването на всички апарати и съоръжения;

· изправността на задвижването и работата на разединителите;

· притягането на заземителните болтове на всички съоръжения.

Б.Да се измери:

· съпротивлението на изолацията на страна НН;

· съпротивлението на изолацията на кабелите СрН и НН;

· преходното съпротивление на заземителния контур.

В.Да се извърши 72-часова проба, като за целта се изготвят и необходимите инструкции.

5.ЧАСТ:  ПБЗ
Строежът представлява изграждане на БКТП тип ВМ01 или еквивалент в ПИ № 021036 в землището на  с.Елешница,  общ.Разлог  обл.Благоевград. Ел. захранването ще  се осъществяви  с подземен кабел 20 kV. Захранването на строителните машини ще се осъществи чрез кабелна мрежа 0,4кВ. 


Преди започване на смр по гореописания строеж е задължително:

1.Трасето на кабела да бъде разчистено и оградено със сигнални ленти на метални стойки;

2.Да бъде изключено захранването с ел. енергия на съществуващите проводи;

3.Да се постави информационна табела на оградата на имота;

Месторазположението и вида на строежа не налага сепцифична организация на изпълнение на СМР. Предвидените в проекта организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което от своя страна е задължение по чл.11, т.3 от наредба №2. Всяка промяна следва да се отразява в заповедната книга.                                      


Преди започване на работа строителят е длъжен:

1.Да представи на Възложителя или упълномощено от него лице писмо с приложен списък на работниците , които ще работят на обекта, номер на удостовернието за придобита квалификация по НБТЕЕУС и квалификационната група

2.Да представи работниците на отговорника по КБЗ за провеждане на начален инструктаж;

3.Тъй като строителната площадка е площадката на БКТП да се има в предвид следното, относно:

- ограда – строителната площадка да бъде оградена със сигнална лента;

- вода, тоалетна, съблекалня, почивни помещения и склад – изпълнителя е длъжен да осигури оборудван стационарен фургон или подходящ автомобилен фургон или да наеме такива от Възложителя;

- временни пътища – не се предвиждат, тъй като ще се използват вътрешно заводските такива на площадката;

а.ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Строежът се предвижда да бъде изпълнен на следните етапи:

ПЪРВИ ЕТАП: ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА ЗА МОНТАЖ НА БКТП

ВТОРИ ЕТАП: НАПРАВА ИЗКОП  ЗА БКТП

ТРЕТИ ЕТАП: РАЗТОВАРВАНЕ НА БКТП

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ 20КВ

ПЕТИ ЕТАП: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БКТП

ШЕСТИ ЕТАП : НАЛАДКИ 

Това разделение на етапи до известна степен е условно, тъй като има и технологични застъпвания и прекъсвания съгласно графика, но задължително всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори на информационните листове.

б. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ


Евентуалните увреждания, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с оценката за риска ще произхождат от:

· опасност от нараняване при извършване на изкопни работи – втори етап

· опасност от падане в незарит изкоп – от първи до четвърти етап

· поражение от ел. ток – пети и шести и етап

· наличие на съществуващи кабели под напрежение – на всички етапи

· работа по монтажа на тежки обемисти готови елементи и работи със и около самоходни машини –втори и трети етап

в. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА


За изпълнението на всеки вид СМР свързани с опасностите, установени с оценка на риска, координаторът по беопасност и здраве, определен от строителя, изисква от него писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция се поствя на видно място в обсега на строителната площадка, където се намират и изпълнителите на този вид СМР.

Там, където съществуват опасности, които не зависят от техническите средства, средства за колективна защита и други методи се използват, съгласно наредба №4 знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Използването на знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана не премахва задълженията за спазване на определените изисквания по безопасност и здраве и противопожарна охрана.

г. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОПАСНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ПЪРВИ ЕТАП:

· площадката се огражда  така както е оказано на плана.

· по време на работа вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от съществуващото захранване на имота

· съблекални и почивни помещения ще се осигурат в съществуващите сгради  в имота на възложителя, след сключване на договор за наем или осигурени от строителя на обекта

· строителната площадка е достатъчно голяма за складиране на всички необходими материали за строежа

· преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи за изпълнание на предвидените мероприятията по ПБЗ.

ВТОРИ ЕТАП:Извършва се направа изкоп за разтоварване на БКТП съгласно конструктивния проект. Изкопа ще се извърши с багер.

ТРЕТИ ЕТАП:Извършва се разтоварване и монтаж на БКТП в направения изкоп. Като подемно устройство ще се използва автокран, който ще застане вътре в имота.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: Прокопаването на трасето за кабела ще се извърши ръчно на дълбочина 0.8м. Всички съществуващи  линии  около изкопа 0,4кв и 20кв ще бъдат изключени предварително и заземени.

ПЕТИ ЕТАП: ЕП “БАНЯ”  /отклонението за пречиствателна станция /се изключва и подсигурява за работа от ЧЕЗ. Работата се извършва от правоспособни ел. монтьори с НАРЯД,  издаден от  ЧЕЗ, като задължително се използват лични предпазни средства.

ШЕСТИ ЕТАП: Дейноста се извършва от правоспособни ел. монтъори – V кв. група.

д.ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ
На обекта не се предвижда доставка на лесно запалими или взривоопасни материали  по време на строителството. Ако се наложи или се предпише с допълнителен проект влагане на лесно запалими материали ще трябва да  се предпишат и сътветните мероприятия съобразно чл.11, т.3 от наредба №2/2004г.

В битовките не се допуска използването:

· На нестандартни отоплителни уреди

· Подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни и канализационни тръби

· Окачване на дрехи, кърпи, и др. върху контакти, изолатори или върху други части на ел. инсталациите и сушене върху отоплителни и нагревателни уреди, използване на хартия, картон, тъкани и др. горивни материали за направа на абажури за лампи

е. МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Местата със специфични рискове за този строеж за следните:

· Работа в обсега на стрелата на автокрана

· Работа с електрозаваръчни съоръжения

· Работа в близост до съоръжения под напрежиние

· Работа по изкопи

Мерките по БЗ са описани в този план и в съответните информационни листи. Евакуационни пътища не се предвиждат. В схемата са означени  местата със специфични рискове на този строеж. В строително ситуационния план е означено с позиция мястото на позиционирането на автокрана.

ж. МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

1. ВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ НА СТРОИТЕЛНАТА  ПЛОЩАДКА

2. АВТОКРАН

3. БАГЕР

4. ПРЕНОСИМИ ЕЛ. УРЕДИ И МАШИНИ

з. МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнение на всеки от етапите се налага да работят повече от един строител поради възприетата специализация и застъпвания предвидени комплексния график на строежа. 

Местата не са обозначени в схемите, защото са мобилни. Те се определят от застъпването на специализираните групи на инсталаторите с работниците на гл.изпълнител.

и.МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ХИГИЕНАТА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Забранено е допускането на външни лица на строителните и работни площадки.

1.2 На опасните места по участъците да се окачат табелки по техника на безопасност, предупредителни знаци и надписи.

1.3 Административното ръководство се задължава да дава подходящи дрехи и екипировки за съответния вид работа.

1.4 Обектовите ръководители, началниците на строителните площадки, бригадири и майстори са длъжни да спазват и следят за спазването на правилата и нормите по техниката на безопасността.

1.5 Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който постъпва за пръв път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиена на труда.

1.6 Ръководството на обекта и персонала са длъжни да спазват дадените указания в настоящата инструкция и технология на строителството.

1.7 Необходимо и задължително е спазването на правилника по техника на безопасността съгласно вида на работата.

1.8 Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на ръководството.

1.9 Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност.

1.10 За безопасното преминаване на изкопи, канавки и др. опасни места, требва да се направят подходящи мостчета с ширина не по малка от 0.80m с парапет 1.0m и бордови дъски високи най-малко 15cm.

1.11 Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения и други материали.

1.12 Задължително е спазването на правилника за противопожарна охрана.

Ръководството на обекта е длъжно да изпълни всички мероприятия по този правилник.
2. ИЗКОПИ
Злополуките при ръчно изпълнение на земните работи стават поради нарушение на нормите и правилата на техниката на безопасност и от прилагането на неправилни и недопустими начини на работа. Задължително е да се спазват следните мероприятия:

2.1 Забранява се подкопаването.

2.2 Плаващи камъни в изкопа да не се подкопават, а да се събарят отгоре.

2.3 Откосите на изкопите да се извършват съгласно правилника.

2.4 Изкопаната пръст и единични камъни да се отстраняват далеч от ръба на изкопа.

2.5 Транспортните пътеки, както и складирането на материалите трябва да бъдат най-малко един метър отдалечени от ръба на изкопа.

2.6 Ръчния изкоп трябва да се извършва само с подходящи инструменти.

2.7 Мостчета, рампи и др. съоръжения трябва да бъдат винаги в изправност.

2.8Задължително е при изграждането на дълбоките изкопи да се поставят предупредителни табели и знаци.

2.9 При опасност от свличане да се сигнализира ръководството за вземане на съответни мерки.
3. УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИТЕ, РАЗКРЕПВАНЕ И ЗАСИПВАНЕ НА СЪЩИТЕ

3.1 При изкопи застрашени от срутвания или видимо откосите са малки, трябва да се направи укрепване, макар, че не е предвидено по документи. До 3 метра дълбочина укрепването се прави плътно – през една дъска, а при дълбочина от 3 метра укрепването е плътно и хоризонтално. Вертикално укрепване се прави при много слаби почви.

3.2 Горните дъски при укрепването трябва да излизат над терена най-малко 15cm при широкия и тесния изкоп.

3.3 Когато се прокопават тесни или широки изкопи в населени места, а така също и в територията на строителната площадка близо до изкопите се поставят огради с предупредителни надписи.

3.4 Разкрепването е една от особено опасните работи, ако не се спазват правилата на техниката на  безопасността. За тази работа се изисква постоянен технически контрол и изключително внимание.

3.5 Свалянето на подпорите да става в присъствието на техническия ръководител на обекта.

3.6 Свалянето на разпонките от изкопите трябва да става отдолу, успоредно със засипването на изкопа.

3.7 Количеството на едновременно свалените дъски трябва да бъде повече от две.

3.8 При ронливи и неустойчиви почви разглобяването трябва да се прави с изваждането само на една дъска. След засипване и добре трамбоване на почвата до височина на следващата дъска се изважда тази дъска и т.н.

3.9 Засипването на изкопите се придружава с усилено трамбоване на почвата, съгласно предписанията дадени в проекта.

4. РАБОТА С МАШИНИ
4.1 При извършване на изкопни работи

4.1.1 При работа с булдозер, който засипва, подравнява или върши други подходящи за него работи е много важно същият да не се изкачва по наклон по-голям от 25% и да не слиза по наклон по-голям от 35%. Булдозерът не трябва да се приближава до края на насипа по-малко от един метър, както и да отпуска ножа, понеже има опасност от свличане.Забранява се на булдозера да работи по стръмни склонове.

4.1.2 Работници, които обслужват и управляват машините, трябва да бъдат снабдени с инструкции съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машините, правилата за пределно натоварване и допустимата скорост на работната машина и пр.

4.1.3 Преди да се започне работа със земекопачни машини участъкът, в който ще се работи, трябва да се почисти от чужди предмети – дървета, пънове, камъни, остатъци от метални конструкции, които могат да попречат на машините и да причинят счупване или обръщане. Не се разрешава отстраняването на тези предмети, когато машината е в движение.

4.1.4 Не се разрешава на автокрановете да работят на терен с наклон по-голям от 7%.

4.1.5 При приемане и предаване на багерите, трябва да се проверява изправността на всички механизми.

4.1.6 Всеки багер през време на работа трябва да бъде снабден с предупредителна лампа. Багеристът е отговорен за безопасността при работа с багера.

4.1.7 Прегледът и ремонтът на механизмите върху стрелата става при спуснато положение на земята, като работниците работещи на стрелата трябва да бъдат вързани с колани.

4.1.8 Бутилките със сгъстен въздух при дизеловите багери трябва трябва да имат надписи “бутилката е за въздух” – за да не стане грешка и да се постави бутилка с кислород.

4.1.9 Не се допуска загряването на бутилката с огън за повишаване на налягането в същата.

4.1.10 На работа с багер се допускат само правоспособни багеристи. Не се допускат на работа при багера лица без надзор на багериста. Отговорност носи самият багерист.

4.1.11 Зимно време не се допуска подгряването на двигателя на багера.

4.1.12 Не се разрешава излизането от багера през време на движение на багеровия механизъм.

4.1.13 Не се допуска внезапно даване на контра при въртенето на багера.

4.1.14 Не се допускат помощни работи при работния обсег на багера през време на работа на същия.

4.1.15 При товарене на пръстта на камиона, трябва така да се постави камиона, че кофата на багера да не минава над кабината на камиона.

4.1.16 Багеристът не трябва да поставя багера  в близост до изкопа. Багерът трябва да бъде на разстояние от изкопа най-малко колкото е самата дълбочина на изкопа, т.е. естественият откос, който е обикновено с наклон 1:1.

4.1.17 В район, където има кабели, водопроводи и други подземни съоръжения, ръководителят на обекта следва да проучи местността, като взема предпазни мерки и даде съответни указания на персонала. При извършване на изкопни работи върху кабели или в близост до тях, кабелите се изключват от напрежението.

4.1.18 При откриване на неизвестни подземни проводи изкопните работи се прекратяват до даване на разрешение от проектанта и представител на експлоатиращото предприятие.

4.1.19 При работа на багера в района, където минават ел.проводници, трябва да се вземат допълнителни мерки за избягване доближаването на стрелата и другите части на багера до ел. проводницитре.

 4.1.20 Не се допуска на багера да работи в непосредствена близост под далекопроводи за високо напрежение без предварителни мерки – скари, изключвания и др.

4.1.21 Не се допуска преместването на багера с пълна кофа.

4.1.22 Работещите багери, кранове, компресори се обзавеждат с пожарогасители.

4.2 Бетонови работи

4.2.1 При почистване, смазване и ремонтиране на бетонобъркачката трябва да се вземат мерки срещу евентуално задвижване на частите им от източника на енергия или от собственото му тегло. Независимо от това кошът трябва да бъде спуснат долу.

4.2.2 Когато бетонобъркачката е в движение, не бива да се бърка бетона в никакъв случай, за да не се ускори излизането на бетона.

4.2.3 Улеите на бетонобъркачката, които са в непрекъснато движение, трябва да бъдат покрити с предпазни мрежи. 

4.3  Извършване на товаро-разтоварни  работи 

4.3.1 При извършване на товаро-разтоварни  работи  в обсега на монтажната площадка не се допуска извършване на други видове СМР и достъпът на лица, неучастващи в монтажния процес.

4.3.2 Не се допуска движение и работа в обсега на стрелата на автокрана

4.3.3 Не се допуска повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с негодни приспособления за окачване.

4.3.4 Демонтажът на средствата за временно укрепване да се извърши след окончателното укрепване на БКТП.

4.3.5 Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение.

 4.3.6 Не се допуска  извършване на товаро-разтоварни  работи  при неблагоприятни климатични условия и силен вятър.

 4.3.7 Сложни строителни конструкции се окачват към куката на крана посредством сапани или траверси по предварително определена от производителя  схема.

 4.3.8 Демонтажът на такелажните приспособления да се извърши след окончателното разположение, нивелиране и укрепване на БКТП в изкопа, откачане от куката на крана  и въжетата.

5. РАБОТА С ЕЛЕКТРОЖЕН
5.1 При работа с електрожен съществува опасност от поражения от елекктрически ток, от облъчване на електрическата заваръчна дъга, от пожари и пр. За предпазването от електрически ток важат всички разпоредби издадени във връзка с това.

5.2 За предпазване от обгаряне и опасното облъчване на електрическата дъга, електрозаварчикът трябва да постави на ръцете си бризентови ръкавици, а лицето и очите си да предпази с препазен щит или шлем снабден с тъмни стъкла, които не пропускат ултравиолетови лъчи.

5.3 При извършване на заваръчните работи могат да попаднат в джобовете, гънките на дрехите и обувките капки и пръски от разтопения метал и да причинят изгаряния. За предпазване от изгаряне трябва да се носи специално облекло – бризентови куртки и панталони. Джобовете на куртката трябва да се затварят с капаци. Куртката трябва да се носи над панталоните. Панталоните трябва да се отпускат за да скриват обувките.

5.4 При извършване на електрозаваръчната работа винаги трябва да се помни, че има опасност от пожар. За предпазване от пожар, мястото на заваряването трябва да се очисти от всякакви леснозапалими материали и строителни отпадъци.

5.5 Работниците работещи по контрола на заварките трябва да са облечени със специални оловни престилки и ръкавици и очила.

6. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ РАБОТИ

6.1 При почистване на армировката от ръжда работниците трябва да носят предпазни очила.

6.2 При работа с ръчна резачка, ръцете на работника трябва да отстоят най-малко на 20cm от ножа на реазачката.

6.3 Полагането и преместването на стоманениет прътове при механично огъване на армировката, трябва да става при неподвижен диск на сгъващите подпорни шипове, а ръцете на работника трябва да отстоят на 20cm от сгъващите и подпорни шипове.

6.4 При уплътняване на бетонната смес с вибратори работниците трябва да носят гумени ботуши и ръкавици. Бордовите съединения на вибратора е необходимо да се проверят, а намотките на електродвигателя да се пазят от влага. Напрежението на тока в свързващата мрежа не може да е повече от 35-40V.
7. ВРЕМЕННА ОГРАДА
Преди започване на строително-монтажните работи цялата строителна площадка по оста  на кабелната линия и трафопоста се огражда със сигнална лента. Оградата се демонтира след окончателно засипване на изкопите.

В.Част Пожарна безопасност

/настоящите изисквания се отнасят за подобекти „Кабел 20 kV“ и  Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ №021036
Проектът е изготвен съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително- техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., попр. ДВ, бр. 17 от 2010 г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28.10.2014 г.). Строежът представлява изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“ чрез изграждане на нов Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) 630 кVА 20/0.4 кV в землището на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград. БКТП е монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен върху предварително подготвена пясъчна възглавница в изкоп на 90см. под теренната кота. Съоръжението е моноблок от водоплътен бетон, което включва основа (фундамент) и стени с размери 2,40x3,10x 2,80м. За основа на носещата конструкция се приемат фундаментните стени, които са моноблоково изпълнение от стоманобетон с минимално покритие 20мм и дебелина на хоризонталното сечение 120мм. Покривът е стоманобетонен с възможност за демонтаж и монтаж. Дебелината на покривната плоча е 120 мм. Вратите са изпълнени от алуминиеви профили. В БКТП са обособени три вида отсеци - разпределителната уредба СрН (РУСрН), табло ниско напрежение (ТНН) и трафокилия (Тр-р). Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20 кV. Съгласно изискванията на Възложителя РУ СрН на БКТП е оборудвана с два модула: «защита трансформатор» (QМ) и «вход/изход » (IМ), като е предвидено едно резервно място за модул вх/изх. Табло НН е метално рамково табло, на което е монтирано следното оборудване: главен автоматичен прекъсвач 1000А. Регистриращата апаратура е волтметър с ПГП, ТТ 1000/5А и амперметри. Предвидено е място за електромер. В отсек НН са монтирани 5 изходни линии, защитени с вертикални разединители с предпазители. Предвидени са резервни места за допълнителен монтаж на още 2 вертикални разединители. Линията от трансформатора до главния прекъсвач в ТНН е оразмерена за трансформатор ТМ 630 кVА или еквивалент и е изпълнена с проводник ПВ-А2 3х(3х(1х185)+1х(1х185) мм2 или еквивалент. Силовият трансформатор е разположен в отделен отсек. Трансформаторът ще бъде 630 кVА, маслен, херметичен. Връзката между КРУ «Защита трафо» и трафомашината се осъществява чрез кабел САХЕкТ Зх(1х50мм2) мм2. В БКТП е предвидено изпълнение на осветителна инсталация с ЛНЖ с IР44, като се включват от крайни изключватели. Ел. инсталацията за осветление и контакти е изпълнена с проводник тип NYМ или еквивалент, изтеглен в открито положени РVС тръби и със сечение избрано по допустимо максимално-токово натоварване. Защитава се с автоматични предпазители, монтирани в ТНН. Съгласно предоставените от фирмата-доставчик данни, всички използвани кабели НН и СрН са с клас по реакция на огън В1са. Кабелите се полагат открито по стоманобетонова стена прикрепени с метални скоби. В БКТП кабелите се въвеждат в кабелно помещение, обособено от фундаментните стени, които са монолитно изпълнение от стоманобетон В20 с дебелина 200 мм и с граница на пожароустойчивост REI 360. В основата на БКТП кабелите ще се изтеглят през херметични кабелни преходи НSI-150 или еквивалент. БКТП е самостоятелно съоръжение, ситуирано на територията на обект „Елешница“. В близост до него са разположени основно разрушени и нефункциониращи сгради или съоръжения. Електрозахранването на новият БКТП е от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушна електропроводна линия 20 кV. От стълба до БКТП се изтегля нов кабел 20 кV САХЕмТ Зх/1х185/мм2. Кабелът се изтегля подземно в РVС-тръби Ф140 мм, положени в бетонен кожух в изкоп.

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

1.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно Таблица №1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП съоръженията за напрежение над 1000 V се отнася към клас по функционална пожарна безопасност Ф5 и подклас Ф5.1.

Т аблица № 1

	Клас на функционал на пожарна опасност
	Описание
	Подклас
	Видове сгради или части от тях (помещения) съгласно чл. 137 ЗУТ

	Ф5
	Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа
	Ф5.1
	Производствени сгради и съоръжения,
производствени и лабораторни помещения, работилници; сгради на научно-експериментални бази


Съгласно Таблица №2 към чл. 8, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на съхраняваните и използваните вещества и продукти, техните количества и особеностите им се подразделят на категории по пожарна опасност. Съоръженията за напрежение над 1000 V се отнасят към категория по пожарна опасност

Ф5Г.


Таблица №2

	Категория
по
пожарна
опасност
	Пожарна характеристика и физико​химични свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти
	Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете

	Ф5Г
	Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:
1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория Ф5А или Ф5Б
2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване
	Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 к§ машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V.


1.2. Генерална планировка

1.2.1. Пътища за противопожарни цели
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП за противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите. БКТП е разположено в имот с достъп от съществуващи пътища с трайна настилка, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Широчината им надвишава изискващите се 3,50 ш съгласно чл. 27, ал. 4 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Същите са с минимален външен габаритен радиус при завой над 10,50 т съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

1.2.2. Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения
Разстоянията от БКТП до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно изискванията на чл. 370, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. съобразно класът им на функционална пожарна опасност. В имота и около БКТП, като цяло няма съседни сгради и съоръжения, които да не отговарят на цитираните изисквания. Близкостоящите сгради и съоръжения са разрушени или нефункциониращи.

През строежа или в близост до него не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния, съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

При подземното полагане на новите кабелни линии и трасета задължително се спазват изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г.) и Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) касаещи минималните вертикални светли разстояния между подземните технически проводи при пресичане, най-малките земни покрития и най-големите дълбочини на полагане и др.

1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа

Бетоновият Комплектен Трансформаторен Пост е с клас по функционална пожарна опасност Ф5.1. Съгласно чл. 369 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП сградите и помещенията, в които се монтират закрити разпределителни уредби и трансформатори, се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции.

Съгласно таблица №3 към чл. 12, ал. 1 на Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП, за осигуряване на II-ра степен на огнеустойчивост. за конструктивните елементи се предявяват следните минимални изисквания:

	Таблица №3

Степен на огнеустойчиво ст на сградите
	Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

	
	колон и и рамк и
	външни
и
вътреш
ни
носещи
стени
	външни
и
вътреш
ни
неносе
щи
стени
	стени на евакуацион ни
коридори и фоайета
	между​
етажни
преградни
конструкц
ии
	стени
на
стълби
ща
	площад ки и рамена на стълби ща
	покривна конструкц ия със защита съгласно колона 6
	покривна конструкц ия без защита съгласно колона 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Критерии за огнеустойчив ост
	R
	RЕI
	EI
	ЕI
	RЕI
	ЕI
	R
	R или RЕ
	R или RЕ

	II
	120
	120
	30
	60
	60
	90
	60
	не се нормира
	45


Конструкцията на БКТП е монолитна стоманобетонова - фундаментни, преградни стени и покривна плоча.

	№
	Конструктивен елемент - характеристика, проектни размери
	Огнеустойчивост - R, Е, I, min, съгласно Прил.5 към чл. 10, клас по реакция на огън
	Огнеустойчивост - R, Е, I, min, съгласно Табл. 3 към чл. 12, клас по реакция на огън
	Клас по реакция на огън на строителните конструктивни елементи, съгласно чл. 14, ал. 10
	Забележка

	2.
	Външни и вътрешни неносещи стени
	
	
	
	

	2.2.
	Стоманобетон д = 80 шш
	RЕI> 45, А1
	-
	> А2
	Съответства

	3.
	Покривна конструкция:
	
	
	
	

	3.1.
	Стоманобетонна плоча с1 = 70 шш
	RЕI 90, А1
	-
	> А2
	Съответства


Фактическата степен на огнеустойчивост на БКТП отговаря на II-ра при нормативно изискваща се II-ра.

1.4. Вътрешна планировка

1.4.1. Отделяне на помещенията
В БКТП са обособени три вида отсеци - разпределителната уредба СрН (РУСрН), табло ниско напрежение (ТНН) и трафокилия (Тр-р). Масленият трансформатор е в самостоятелно помещение съгласно изискването на чл. 358. ал. 1 от Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП. Стените между трите отсека са бетонни с граница на огнеустойчивост Е1 45.

Местата на преминаване на кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Пожарозащитните прегради се изпълняват с минимален клас по реакция на огън А2.

1.4.2. Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности
Класът по реакция на огън за вътрешни повърхности в сградите, в зависимост от класа по функционална пожарна опасност се изпълняват съгласно изискванията на таблица №7 към чл. 14, ал. 12 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:

	Помещения
	Клас(подклас) на
функционална пожарна опасност/площ на помещението
	Елемент
	Покритие
	Нормативно
	Фактическо
	Съответствие

	Отсеци на БКТП
	Ф5Г < 300 ш2
	Стени
	Бетон
	С-s1, d0
	А1
	Съответства

	
	
	Тавани
	Бетон
	С-s1, d0
	А1
	Съответства

	
	
	Подове
	Бетон
	Dп-sl
	А1
	Съответства


1.4.3. Клас по реакция на огън на покритията на външните повърхности
По външните фасадни стени на БКТП не се изпълнява допълнителна топлоизолация. Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2, съгласно чл. 14, ал. 15 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

1.5. Евакуация

1.5.1. Определяне населеността на сградата
БКТП е съоръжение с постоянен режим на работа без постоянно пребиваващ обслужващ персонал.

Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП, максималният брой на хората в строежа, се определя в инвестиционния проект. Ако този брой надвишава горецитираните числа, следва да бъда извършена нова оценка на безопасността на евакуацията от сградата.

1.5.2. Оценка безопасността на евакуацията, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
В БКТП не пребивават хора. В случаите, в които се извършва техническо обслужване или ремонт, съоръжението се изключва от електрическата мрежа и е безопасно за хората.

2. Активни мерки за пожарна безопасност

2.1. Водоснабдяване за пожарогасене

2.1.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене
Водните количества за външно водоснабдяване за пожарогасене на новопредвиденият БКТП се осигуряват от съществуващата изградена водопроводна мрежа с монтирани на нея противопожарни хидранти, обезпечаващи водоснабдяването за територията на обект „Елешница“. С настоящия проект не се предвиждат нови технически решения, свързани с противопожарното водоснабдяване. Не се предвиждат и промени в съществуващата на територията водопроводна мрежа, поради факта, че такива не са необходими.

2.1.1. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене
За БКТП не е предвидено вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, в съответствие с допускането на чл. 193, ал. 1, т. 2 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

2.2. Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление.

Като цяло отсеците на БКТП се отнасят към втора група „Повишена пожарна опасност” с клас П- II а, съгласно чл. 248. ал. 1, т. 3 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации в помещения и зони от клас П- II а ще се изпълнят в съответствие с изискванията на таблица 24 към чл. 256 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП.

	№
по
ред
	Вид на елементите от електрически уредби и инсталации и условия на работа
	Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасните места

	
	
	Нормативно изискване
	Фактическо
състояние

	
	
	П -  II а
	

	1.
	Стационарни с искрящи части
	IР44
	съответства

	2.
	Стационарни без искрящи части
	IР44
	съответства

	4.
	Шкафове за монтиране на апарати и прибори в нормално изпълнение:
	
	

	
	а) с искрящи части
	IРЗЗ
	съответства

	
	б) без искрящи части
	IРЗЗ
	съответства

	5.
	Съединители и разклонителни кутии
	IР32
	съответства

	6.
	Разпределителни устройства и табла
	IРЗЗ
	съответства


Степента на защита на осветителните тела в помещения и зони от клас П- II а ще се изпълнят в съответствие с изискванията на Таблица 25 към чл. 256 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП.

	№
по
ред
	Осветители и условия за работа
	Степен на зашита при клас на пожароопасните места
	Фактическо
състояние

	
	
	П -  II а
	

	1.
	С нажежаема жичка, халогенни и луминесцентни лампи
	IР20
	съответства


В БКТП е предвидено изпълнение на осветителна инсталация с ЛНЖ с IР44. като се включват от крайни изключватели. Ел. инсталацията за осветление и контакти е изпълнена с проводник тип NYМ или еквивалент, изтеглен в открито положени РVС тръби и със сечение избрано по допустимо максимално-токово натоварване. Защитава се с автоматични предпазители, монтирани в ТНН. Съгласно предоставените от фирмата-доставчик данни, всички използвани кабели НН и СрН са с клас по реакция на огън В1са. Кабелите се полагат открито по стоманобетонова стена прикрепени с метални скоби. В БКТП кабелите се въвеждат в кабелно помещение, обособено от фундаментните стени, които са монолитно изпълнение от стоманобетон В20 с дебелина 200 мм и с граница на пожароустойчивост КЕ1 360. В основата на БКТП кабелите ще се изтеглят през херметични кабелни преходи HSI-150 или еквивалент.

2.3. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

Съгласно т. 1.22 от Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП за маслени трансформатори не се изисква изграждане на система за пожароизвестяване. За маслени трансформатори до 400 кV или до 220 кV и с мощност до 200 MVА не се изисква система за пожарогасене.

2.4. Димо - и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Отопление и вентилация.

2.4.1 Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина
Съгласно чл. 113, ал. 5, т. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП за сгради и помещения от клас Ф5.1Г не се изискват вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

2.4.2. Системи за отопление и вентилация
В БКТП не се предвижда изпълнение на отоплителна инсталация, а вентилацията на помещенията е естествена.

2.5. Пожаротехнически средства и уреди за първоначално гасене

За БКТП ще се осигурят подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение 2 към чл. 3, ал.2 на Наредба № 1з-1971 за СТПНОБП:

-1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха ВС - 12 к§;

-1 бр. пожарогасител с СОт - 5 к§

Г.Подобект : Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на производствена  сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA  в ПИ 021036, землище с.Елешница  общ.Разлог,  обл.Благоевград

Захранването с ел. енергия ще се осъществи от проектен БКТП 630 kVA, който е ситуиран в ПИ №021036, собственост на Възложителя “ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ –РМ ” EООД . 


Ел. захранването на производствена сграда “ЛРОЙС“  ще стане от новоизграждащ се БКТП 630 kVA в имота на “ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ –РМ ” ЕООД  . Кабелната линия Н.Н.  0,4/0,23 kV  ще започва от Табло Н.Н. на БКТП  и ще завършва в  Главно разпределително табло – ГРТ на производствена сграда “ЛРОЙС“, като трасето на кабелната линия НН е изцяло в имота на Възложителя . 

При проектиране на кабелната линия е взето в предвид перспективното развитие на обекта, сигурността на КЛ, особеностите на трасето, типа и начина на полагане на кабелите. 

1. Трасе на кабелната линия НН 0,4 кV
Трасето на кабелната линия НН 0,4 kV е съгласно трасировачния план изготвен от “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД , както следва: след ТНН на БКТП,  от шахта №1, която ще бъде изградена непосредствено пред БКТП от страна ниско напрежение. Кабелната линия продължава до производствена сграда “ЛРОЙС“, в наклонен терен без да пресича  улични платна или терени, по които се движат транспортни средства  /обозначенo на работните чертежи/ .

2. Изпълнение на кабелната линия НН 0,4 kV

След  кабелна шахта №1, кабелната линия НН 0.4 kV ще се изпълни в изкоп 0,8/0,5 м, като под и над кабела ще бъде насипан слой пясък по 10 см.  след което се насипва земя от изкопа без камъни до 35 см. с трамбоване и се изтегля предупредителна PVC лента до производствена сграда “ЛРОЙС“. Посредством излазна метална тръба кабелната линия НН ще влезе в ГРТ на  производствената  сграда . 

В шахта №1 ще  бъдат положени две кабелни линии НН – едната за Ремонтно - механичен цех, другата за производствена сграда “ЛРОЙС“. Всяка кабелна линия ще се означи с диспечерски номер и наименование. Към кабелите се закрепват устойчиви на въздействието на околната среда маркировъчни табели. Разстоянието между  двете кабелни линии  в шахтата е най-малко 0,1 м.  По трасето на кабелната линия,  ще бъдат поставени и  2  броя кабелни репери – бетонови плочки с надпис “ К.Л. НН ”, указващи наличието на кабелна линия.  

Кабелните линии да се положат без механични напрежения и повреди през време на монтажа. В местата където са възможни механични повреди или достъп на външни хора кабелните линии се защитават на височина  min 2м. над земната повърхност и на дълбочина 0.3м. под земната повърхност.

Открито положените кабели да се защитят от пряко въздействие на слънчевата светлина. Минималните радиуси на огъване се регламентират в указания на производителя.

Кабела ще бъде тип СВТ 3 х 185 + 95 мм2 или еквивалент. Дължината на кабела, освен предвидения по  Наредба №3 НУЕУЕЛ резерв до 5 % за компенсиране на деформации от температурни промени или от разместване на терена, се предвиждат още 10 м допълнителна дължина за присъединяване към съоражения, а именно 3 м аванс на кабела във вид на „Ω“ при излазна тръба и 4 м при въвода в БКТП и 4 м при въвода в ГРТ на производствена сграда “ЛРОЙС“.  
Дължина на трасето К.Л.  НН 0,4 кV      
- м  76

Кабели НН  0,4 кV                   

- СВТ 3х185 мм2+95 мм2

Д.ПОДОБЕКТ : Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA, разположени в ПИ 021036, землище с.Елешница  община Разлог, област Благоевград
Проектът третира направа на кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 kV за ел. захранване на Ремонтно - механичен цех. Захранването с ел. енергия ще се осъществи от проектен БКТП 630 kV, разположен в имота на “ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ –РМ ” EООД – ПИ №021036. 

1.Вход и изход на кабелната линия НН 0,4 кV
Ел. захранването на Ремонтно - механичен цех  ще стане от новоизграждащ се БКТП 630 kVA в имота на “ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ ” ЕООД.  Кабелната линия Н.Н.  0,4/0,23 kV  ще започва от Табло Н.Н. на БКТП  и ще завършва в  Главно разпределително табло – ГРТ на Ремонтно - механичен цех, като трасето на кабелната линия НН е изцяло в имота на Възложителя. 

При проектиране на кабелната линия е взето в предвид перспективното развитие на обекта, сигурността на КЛ, особеностите на трасето, типа и начина на полагане на кабелите.
2. Трасе на кабелната линия НН 0,4 кV
Трасето на кабелната линия НН 0,4 kV е съгласно трасировачния план изготвен от “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД , както следва: след ТНН на БКТП,  от шахта №1, която ще бъде изградена непосредствено пред БКТП от страна ниско напрежение, следва 27,73 м  свободно полагане  до пътя.  След това с цел да се избегне преминаването през замърсени или рекултивирани терени и да не се  работи в среда на йонизиращи лъчения Кабелната линия НН ще се изпълни в тръбна мрежа под пътното платно  в продължение на 109,30 м. до шахта №6, която ще бъде изградена  до  Ремонтно - механичен цех.  От там до ГРТ в продължение на 18,73 м. кабелната линия ще преминава през производствените помещения на цеха.
3. Изпълнение на кабелната линия НН 0,4 kV

В първите 27,73 м. след ТНН на БКТП от кабелна шахта №1 до пътя кабелната линия НН  0.4 kV ще се изпълни в изкоп 0,8/0,5 м, като под и над кабела ще бъде насипан слой пясък по 10 см, след което се насипва земя от изкопа без камъни – 35 см. с трамбоване и се изтегля предупредителна PVC лента. След това в продължение на 109,30 м.  кабелната линия НН ще се изпълни в тръбна мрежа под пътното платно  на дълбочина най-малко 1.0м. В тези участъци ще бъде изградена тръбна мрежа в изкоп 1,1/0,5 м. с два броя PVC тръби Ø 110 мм с дебелина на стените 3,2 мм, в бетонов кожух и 5 бр. кабелни шахти. Тръбите да се положат директно върху дъното на изкопа върху подложка от чиста пръст без строителни отпадъци. Тръбите се свързват помежду си чрез застъпване или със съединителни муфи. Крайните отвори на тръбите се обработват и уплътняват независимо дали в тях има кабели. Предвидено е полагане през пътя  на резервни / свободни / тръби  Допустимо е полагане на по-малка дълбочина, при условие, че се осигури механична защита на кабелните линии. От шахта №6, която ще бъде пред Ремонтно - механичен цех по средством излазна тръба кабелната линия НН ще влезе в производствените помещения. В производствените помещения кабела ще бъде изтеглен в заземена стоманена тръба Ø 110 мм на височина 2 м. от пода и  в продължение на 18,73 м. до ГРТ  кабелната линия НН  ще  бъде положена върху кабелна скара  монтирана на стената на височина най-малко 2 м,  заземена в двата края. 

В шахта №1 ще  бъдат положени две кабелни линии НН – едната за Ремонтно - механичен цех, другата за производствена сграда “ЛРОЙС“. Всяка кабелна линия ще се означи с диспечерски номер и наименование. Към кабелите се закрепват устойчиви на въздействието на околната среда маркировъчни табели. Разстоянието между двете кабелни линии в шахтата е най-малко 0,1 м.  По трасето на кабелната линия, освен капаците на шахтите указващи наличието на кабелна линия ще бъдат поставени и 2 броя кабелни репери – бетонови плочки с надпис “ К.Л. НН ”  . 

Кабелните линии да се положат без механични напрежения и повреди през време на монтажа. В местата където са възможни механични повреди или достъп на външни хора кабелните линии се защитават на височина  min 2м над земната повърхност и на дълбочина 0.3м под земната повърхност.

Открито положените кабели да се защитят от пряко въздействие на слънчевата светлина. Минималните радиуси на огъване се регламентират в указания на производителя.

Кабела ще бъде тип СВТ 3 х 185 + 95 мм2 или еквивалент. Дължината на кабела, освен предвидения по  Наредба №3 НУЕУЕЛ резерв до 5 % за компенсиране на деформации от температурни промени или от разместване на терена, се предвижда още 13 м допълнителна дължина за присъединяване към съоражения. Аванса на кабела по трасето да е във вид на Ω.

Дължина на трасето К.Л.  НН 0,4 кV    -   157 м

Кабел НН  0,4 кV              

      - СВТ 3х185 мм2+95 мм2

Е.ЧАСТ:   ПБЗ

Настоящите изисквания се отнасят и за двата подобекта : „Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на производствена  сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA  в ПИ 021036, землище с.Елешница  общ.Разлог,  обл.Благоевград” и „Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA, разположени в ПИ 021036, землище с.Елешница  община Разлог, област Благоевград”

Строителната площадка на тези подобекта е трасето на кабелите НН 0,4 кV. По отношение опазването на околната среда да се има в предвид следното:

1.Не се предвиждат площадки за складиране на материали по трасето на кабелните линии. Материалите за полагане, подмяна и ремонт на кабелите да бъдат в обем, необходим за едносменен работен ден. След приключване на работа по трасетата на кабелните линии да не се оставят строителни матариали .

2.Инструментите да се пренасят на ръка от превозните средства на изпълнителя до обекта и обратно .

3.Отпадъците, резултат от извършените видове работи , да се събират в края на работния ден и да се извозват на депо, определено от общината.

4.Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ПБЗ.

Организационните етапи по ПБЗ за обекта са следните: 

	Етапи
	Кабелна линия НН 0,4  kV

	1
	Подготовка за започване на работа

	2
	Трасиране на кабелна линия

	3
	Изкопни работи

	4
	Полагане на PVC тръби

	5
	Полагане на  кабели НН 0,4  kV

	6
	Зариване на изкопи

	7
	Монтаж на кабелите в БКТП  и  ГРТ

	8
	Изпитване с повишено напрежение

	9
	Предаване на обекта


5.Класифициране на опасностите.

Опасностите за работниците при работа са следните:

а.Опасност от нараняване при извършване на изкопните работи, от товаро-разтоварни и изкопни машини.

б.Неправилно стъпване и падане в незарит  изкоп.

в.Опасност от поражения от ел. ток при допир до съоражения и части които не трябва да са под напрежение, наличие на кабелни или въздушни линии под напрежение.
г.Работа по монтажа и наранявания с ударни и режещи инструменти.

6.Инструкции за безопасна работа.

Проектът няма да се изпълнява в рекултивирани терени и в замърсени зони ,  т.е. няма да се работи в среда на йонизиращи лъчения .
За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите , установени с оценката на риска, изпълнителя е длъжен да осигури писмени инструкции за работа с изполузваните на обекта инструменти и машин, копия от които да се намират на работното място. Фактът, че строителите и монтажниците са запознати с инструкциите, се доказва с подписите им, положени в книгите за инструктаж по ЗБУТ.

7.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ.

1.Подготвителен период.

Местоположението и вида на строежа не налага специална организация на изпълнение на СМР. Предвидените в проекта организационни схеми  трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което от своя страна е задължение по чл.11,т.3 от Наредба №2, като всяка промяна трябва да се отрази в заповедната книга.

Преди започаване на работа  строителят е длъжен:
а.Да представи на Възложителя или упълномощено от него лице писмо с приложен списък на работниците, които ще работят на обекта, номер на удостоверението за придобита квалификация по НБТЕЕУС и квалификационната група.

б.Да представи списък на работниците на отговорника по КБЗ за провеждане на начален инструктаж.

в.Тъй като строителната площадка е трасето на кабелните линии (т.е обектът е линеен),  да се има в предвид следното относно:

-Ограда-строителната площадка да бъде оградена със сигнална лента.

-Вода, тоалетна, съблекалня,  почивни помещения и склад ще бъдат предоставени на изпълнителя от Възложителя срещу наем или осигурени от строителя на обекта.

-Временни пътища-не се предвиждат – ще се ползват вътрешнозаводските такива.

2.Трасиране на кабелната линия.

Трасирането на кабелната линия се извършва в съответствие с работните чертежи. При трасирането стриктно да се съблюдават изискванията на експлоатационните ведомства, съгласували проекта и Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

3. Разкъртване и възстановяване на пътните и тротоарни настилки.

Тъй като трасето на кабелната линия НН 0,4 kV от новоизграждащия се БКТП 630 kV, до производствена сграда “ЛРОЙС“ и „РМЦ” е изцяло в имота на Възложителя не се налага да се прилагат разпоредбите на Наредба № 16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на СМР и ремонти. 

Строителните отпадъци се изхвърлят на определеното от общината депо.

Ако по трасето на кабелната линия има натрупани строителни материали, или други материали, собственост на Възложителя, да се състави констативен протокол относно количеството и състоянието им, който да послужи за регламентиране на финансовите взаимотношения между строителя и възложителя и задълженията за отстраняването им.

4.Изкопни работи.

Задължително се поставят ограждения със сигнална лента и парапети в участъка, който се работи.

На местата на сближаване с други комуникации, обозначени на съгласувателните чертежи, да се копае внимателно и на ръка .

Стриктно да се съблюдава условието за своевремено извозване на излишните земни маси, като не се допуска те да остават продължително време върху пътните платна и тротоарите.
5.Полагане на кабели.

Товаренето и разтоварването на кабелите, както и материалите, да се извършва механизирано, като се спазват изискванията по ЗБУТ.

Забранява се извършването на каквито и да е работи с кабели и кабелни барабани без предпазни ръкавици с пет пръста.

Да се спазват всички технологични изисквания и не се допускат нежелани нарушения на нормите за огъване, усукване и опън, които заводът-производител е указал в сертификата за качество.

Техническият ръководител на обекта следва да съхрани всички сертификати за качеството на кабелите и тръбите .

6.Направа на кабелни глави и муфи.

При направата на кабелни глави и муфи задължително да се изключи напрежението от източника, да се провери за отсъствие на напрежение и заземи кабела с преносимо заземление.

7.Изпитване с повишено напрежение на кабелите.

Измерване на изолационното съпротивление на кабелите с повишено напрежение се извършва задължително от акредитирана изпитателна лаборатория с персонал, имащ необходимата квалификация. Персоналът, извършващ изпитанията на кабелите да има необходимата квлификационна група по електробезопасност и да бъде оборудван с изпитани лични предпазни средства.

8.Предаване на обекта.

Преди предаването на обекта да се подготвят всички актове и протоколи, които се изискват от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти за изпълненото строителство, не трябва да се изготвя екзекутивна документация  на основание чл.175, ал.4 от ЗУТ.

Заснемането на трасето на кабелната линия е извършено от лицензирана от Агенцията по кадастъра фирма “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД .
9.НЕОБХОДИМА МЕХАНИЗАЦИЯ

Наредба №2, чл.1, т.6 изисква да бъде изготвен списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.

За изграждането на обекта изпълнителят е задължен да изготви списък на необходимата механизация за изпълнение на обекта.

10.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Вредите и замърсяванията, които този тип СМР нанасят, са свързани с хумусния слой на почвата и отпадъчните материали от монтажа. Отпадъците се прибират ежедневно след приключване на работа и се извозват н определените за целта сметища. По време на строителството да се предвидят мерки за недопускане засилване на ерозионните и свлачишни процеси в района. След приключване на работите по монтажа на кабелите да се възстановяват нарушените тревни площи, тротоарните настилки и пътни платна.

11.СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН.

В Строителният ситуационен план за отделните подобекти, посочени в отделни чертежи в приложението отразяват характерните особеностти на всеки един от тях.

Ж. ЧАСТ: Пожарна безопасност

Настоящите изисквания се отнасят и за двата подобекта : „Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на производствена  сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA  в ПИ 021036, землище с.Елешница  общ.Разлог,  обл.Благоевград” и „Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA, разположени в ПИ 021036, землище с.Елешница  община Разлог, област Благоевград”

Строежът е с местонахождение: ПИ № 021036 собственост на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ -РМ" ЕООД, землище с.Елешница , общ.Разлог , обл. Благоевград

Изискванията в проекта за пожарна безопасност са съобразени с изискванията за пожарна безопасност.

1.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:
А.Кабелната линия НН 0,4/0,23 kV за ел.захранване на производствена сграда "ЛРОЙС" ще започва от ТНН на БКТП и ще завършва в ГРТ на едноименните производствени сгради.

Кабелната линия НН 0,4/0,23 kV ще бъде изпълнена с кабели СВТ Зх/1х185/ + 95 мм2  в изкоп 0,8/0,5 м свободно положен за ел. захранване на производствена сграда "ЛРОЙС" . Предвижда се изтегляне на предупредителна лента на разстояние 0,35 м. над кабела.

Б.Кабелната линия НН 0,4/0,23 кV за ел. захранване на Ремонтно - механичен цех ще започва от ТНН на БКТП и ще завършва, в ГРТ на Ремонтно - механичен цех.

Кабелната линия НН 0,4/0,23 кV ще бъде изпълнена с кабели СВТ Зх/1х185/ + 95 мм2, в изкоп 0,8/0,5 свободно положен в участък от 27,73м и изтеглен в тръбна мрежа с РVС тръби ф 110 мм с дебелина на стените 3,2 мм - 2 броя в изкоп 1,1/0,5 м, в участък от 109,30м. Снаждането ще става със застъпване и залепване с РVС лепило, краищата ще бъдат обработвани така че да не нараняват обвивката на кабелите при изтегляне. Между тръбите, над тях и в страни от тях ще бъде налят бетон с дебелина най-малко половината от диаметъра на тръбите. Тръбите ще бъдат положени директно въху дъното, това означава, че кабелите ще бъдат на 1,0 м. под нивото на терена, при преминаване през пътя. Над бетоновото покритие на тръбите се предвижда изтегляне на предупредителна лента на разстояние 0,35 м. над кабела.

Предназначението на кабелната линия НН 0,4/0,23 кV е за ел. захранване на Ремонтно - механичен цех.

2.ПАСИВНА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:
Проекта представлява Кабелна линия НН 0,4/0,23 kV до ГРТ на производствени сгради "ЛРОЙС" и „РМЦ”.

Кабелната линия ще се изпълни подземно с кабел СВТ Зх/1х185/+95 кв.мм.

Кабелната линия е положена подземно и повърхноста на кабела не достига темпеатура по-висока от 50°С , поради което ще се използва изолация на кабел от класове по реакция на огън Dса, Eса, Fса, съгласно чл.384 от Наредба № Із-1971. Предвижда се изграждане на кабелни шахти.

Кабелната линия не пресича технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Съгласно чл.8, ал.2от Наредба № Iз-1971 строежа се определя от категория по пожарна опасност Ф5Г.
3.АКТИВНА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
а.Системи
 за пожарогасене и пожароизвестяване.

Съгласно изискването на чл.З, ал.1, ПРИЛОЖЕНИЕ №1 от Наредба № Iз-1971 системи за пожарогасене и пожароизвестяване за кабелни линии в изкоп не се изискват.

б.Димо
и топлоотвеждане .

По таблица 14 към чл.122, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 вентилациоона система за отвеждане на дим и топлина не се изискват.

в.Водоснабдяване
 за пожарогасене

Вода за външно водоснабдяване за пожарогасене съгласно чл.162, т.1 от Наредба №Iз-1971 , уреди и съоражения за пожарогасене не се изискват.

г.Преносими
уреди и съоражения за пожарогасене

Съгласно чл.З ал.2 Приложение №2 от наредба № Iз - 1971 уреди и съоражения за пожарогасене не се изискват.

Организатора по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва разполагат по всяко време с най-необходимите за изпълнение на работите нормативни актове:

1.Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

2.Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване  на здравословни и безопасни условия на труд .

3.Наредба № 3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

4.Наредба по безопасност на труда при експлоатацията на електрически уредби и съоръжения.

5.Противопожарни строително-технически норми.

6. ЗУТ и Наредбите към него.
Важно: 

1.Тъй като няма подземен кадастър на населеното място и/или получени достоверни данни от проучването на място за наличните елементи на подземните комуникации - ВиК мрежи и отклонения, ел.кабели и други кабелни мрежи, то в процеса на извършване на изкопните работи е възможно да възникнат непредвидени СМР. В случай, че такива възникнат, същите се установяват съгласно ЗУТ, а се остойностяват съгласно декларацията на участника за параметрите на ценообразуването. При условие, че стойността на непредвидените работи надхвърля 4 %, предвидени в проекта и в офертата на участника, определен за изпълнител, същите се възлагат по реда на ЗОП, след одобряване на финансиране от Консултативен съвет при МИ.

2.При изграждането на обекта строителя стриктно да спазва чл.74 от ЗУТ, а именно:

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен:

1. преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други;

2. да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) да уведоми незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) да уведоми най-малко три дни по-рано общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения. Засипването се разрешава съгласно ал. 2;

8. да извърши за своя сметка необходими възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация;

9. да отстрани нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската администрация.

(2) Общинската администрация разрешава мрежите и съоръженията да се засипят, след като провери, че определената линия на застрояване и другите условия и изисквания по изпълнението на строителството са спазени, мрежите и съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 115, ал. 4. За резултатите от проверката се съставя протокол.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) След завършването на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация по реда на чл. 175. Възложителят предава незабавно по един екземпляр от документацията на общината и на съответните експлоатационни дружества.

3. Преди започване на изкопните работи, строителят да потърси представител на Възложителя за уточняване местоположението на трасетата на съществуващите ВиК мрежи и др. предмет на техническата инфраструктура на място.

4.Поради липса на точен подземен кадастър на линейните съоръжения на площадката, строителят трябва:

а/.преди започване на СМР да осигури задължително представител на експлоатациоонните дружества, който да съблюдава за спазване на сервитутните зони на съществуващите им съоръжения, съгласно Наредба №16/09.06.2014г.;

б/.преди започване на СМР задължително да съгласува трасето с кабелна лаборатория към ЧЕЗ “Разпределение България“ АД, като преди започване на изкопните работи да подаде заявление в ЦОК на територията за използване на лабораторна кола, за която се заплаща услуга за негова сметка, съгласно Ценоразпис №1 на дружеството.

в/.при необходимост от изместване на съществуващи ел.съоръжения незабавно да уведоми Възложителя за възникналата ситуация;

г/.при пресичане на ел.съоръжения изкопните и други видове работи да се извършват ръчно;

д/.ако при изпълнение на СМР се засегнат ел.съоръжения, възстановяването им е от и за сметка на строителя;

е/.да не поставя строителни материали в сервитута на пътя;

ж/.да почиства редовно пътното платно от паднали строителни материали;

з/.при лоша видимост и нощем изкопите да бъдат сигнализирани допълнително със светлини;

и/.до полагането на асфалтобетонната смес да поддържа равността на пътното платно. 

й/.задължение на изпълнителя е да осигури първоначалните уреди и съоръжения при пожарогасене.

к/. При изпълнение на СМР да се спазват нормите и правилата за безопасност и хигиена на труда съгласно нормативните документи:

· Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

· Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоражения  в населени места

· Наредба №16 за сервитута на енергийните обекти 

· Правилник за извършване и приемане на строителни ел. монтажни работи

· Трасировъчния и парцеларен план изготвени от “БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД.

· Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

· Спазване изискванията за безопасност на труда дадени в паспорта за експлоатация на всяка от използваните машини;

· Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането;

· Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи.

5.Непосредствено ангажирани с контрола за безопасност на труда на работниците и изправността на машините и оборудването на обекта и задължение на изпълнителя са:

· Координатор по безопасност и здраве;

· Технически ръководител;

· Бригадир;

· Отговорник за ПАБ.

Списъкът с имената да се попълни от строителя преди откриване на строителната площадка.

6.Задължение на изпълнителя е да представи всички необходими за приемане на обекта измервания на заземление и изпитване на кабели и оборудване, доказващи качеството на извършените СМР със съответните сертификати от лицензирана за тази цел лаборатория.

Изготвил: /п./
инж. Снежанка Перчеклийска

ОБРАЗЕЦ № 1
ДО 
УПРАВИТЕЛИТЕ НА

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД
ОФЕРТА
От...............……………....................…..................................................................

.........................................................................................……………….................…......................

(наименование на участника)

ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ……………………………………………………, седалище и адрес на управление.............................................................,тел./факс...........................e-mail…………….., представлявано от .............................................................................., ЕГН.....................................

(трите имена)

в качеството му на ......................................................................................……………….............








(длъжност)

за участие в публична покана с предмет:

"Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от вас публична покана с горепосочения предмет.
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с представената от нас оферта и настоящата документация.
Приложение: Списък на документите съгасно документацията за участие.

Дата:.................................2015г.             

Подпис и печат.................…….................
 
[име и фамилия]

ОБРАЗЕЦ № 2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

....................................................................................................................……………....................

2. Адрес на управление
..............................................................................................................……………..........................

.............................................................................................................................……………...........

(код, град, община, квартал, улица, №, бл., ап.)

ЕИК........................................................................................………………………………

Телефон ..............................................................................................................……………...........

Факс................................................................................................................……………...............

E-mail............................................................................................................………………................

3. Лице за контакти

...................................................................................................................………………..................

Длъжност................................................................................................…………….......................

Телефон/факс.........................................................................................………………....................

Адрес за кореспонденция (попълва се, в случай че се различава от адреса на управление):................................................................

E-mail............................................................................................................………………................

4.Обслужваща банка

................................................................................................................................……………........

№ на сметката …………………………………….…..

Банков код: …………………………………………………………………………………………

5.Титуляр на сметката:

......................................................................................................................…………….................

Дата:.................................2015г.             

Подпис и печат.................…….................
ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Подписаният ………………...................................... ЕГН ................................................
в качеството си на..............................................................................................................................

на  “........................................................................……............................................……………….”, 

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на публична покана с предмет "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".
ДЕКЛАРИРАМ:
I. В качеството ми на представляващ участника

1.  Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ осъждан съм, но съм реабилитиран (невярното се зачертава), за следните престъпления:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс. 
2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за: престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, както и за престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
3. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия.
5. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

II. Участникът, когото представлявам:

1. Не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
3. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
4.  Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията 
 Или: (ненужното се зачертава)
Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (за чуждестранни лица).
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
6. Не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
7. Не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

При настъпила промяна на декларираните от мен обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя до деня, следващ настъпването на промяната.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

ДЕКЛАРАТОР:……………………………..

         /трите имена, подпис/

Забележка: 

· Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по актуална/търговска регистрация, когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ, се подава една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

· Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са следните лица:

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството съгласно дружествения договор.

2. При командитно дружество –  неограничено отговорните съдружници, които управляват и представляват дружеството; 

3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличният собственик на капитала и/или управителя, а ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител или управител. 

4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството.

5. При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на директорите, на които е възложено управлението на дружеството. 

6. При едноличен търговец – за физическото лице търговец;

7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват кандидата или участника

8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е назначен и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а  от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: "Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия  до четвърта степен включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество, 24. "Свързано предприятие" е предприятие: което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.













ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….....

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………….....

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

         че при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.
   (ненужното се зачертава)

1. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............………………………………………

(наименование на подизпълнителя)

…………………………………………………………………………………………………......

представляван от..........................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………..………….………...

(длъжност)


2. Видът на работите, част от предмета на обществената поръчка, които ще се изпълняват от подизпълнителя е/са:…………..............................

……………………………………………………………………………………………...

 
3.  Делът на участие на подизпълнителя в съответствие с описаните в т.2 работи, изразен в проценти (%) от общата стойност на поръчката е: …………………………….…….........................................................................


4.  Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои дей​ствия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.

Дата: .......................2015 г.            

ДЕКЛАРАТОР:                                                        .....................................................

                                                                                                 
(подпис и печат) 

ОБРАЗЕЦ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….....

(длъжност)

на подизпълнител: .………………………………………………………………….....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в публична покана с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"като подизпълнител на участника
…………………………..…………………..………………………............................
……………………………………………………………………………………...……...
(наименование на участника)

Дата: ……………2015 г.



ДЕКЛАРАТОР: .......................................

                                                                                                   

         (подпис, печат) 

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1,т.12

Подписаният ................................................................................................
(трите имена)

..…………………………………………………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

В качеството си на ……….……….………………....………….………………………… 

(управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите, прокурист)

на ………………………………………………………………………………………………….

(юридическо/физическо лице/подизпълнител)

ЕИК:………………...…, със седалище и адрес на управление:……………………………….,

на ……………………………………………………………………………………………..……

(наименование на участника в настоящата поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ,
че представляваният от мен участник като цяло и аз в частност приемаме  условията на приложения към документацията  проект на договор.
Дата: ......................2015 г.                                   

ДЕКЛАРАТОР: ...............................

                                                                                                 




(подпис) 
ОБРАЗЕЦ № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Подписаният ………………...................................... ЕГН ................................................
в качеството си на..............................................................................................................................

на  “........................................................................……............................................……………….”, 

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на публична покана с предмет "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград",
Д Е К Л А Р И Р А М:

· За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не съм външен експерт, участвал в разработване на документацията и не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

· Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата публична покана.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.



ДЕКЛАРАТОР: ......................

ОБРАЗЕЦ № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/, в качеството ми на представляващ.................................................. ........…………………………………………………., ЕИК..............................................., седалище и адрес на управление.......................................................... - участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП,

ДЕКЛАРИРАМ,

При определяне на цената на подадената от горепосочения участник оферта е спазено изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.
Дата: ..................2015 г.                               
ДЕКЛАРАТОР: ......................................

                                                                                                

     (подпис) 

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки един участник. В случай на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума.
Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.











ОБРАЗЕЦ № 9









Списък 
на основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка
, изпълнени през последните 5 (ПЕт) години, считано До датата на ПОДАВАНЕ на офертите 
Долуподписаният/ата................................................................................................................ 

В качеството си на .............................................................. (посочете длъжността)  на ....................................................................... (посочете фирмата на участника),  с ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление...............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник 



                  (посочете наименованието на участника), e изпълнил следните основни договори с предмет, сходен с предмета на поръчката:

	№

по ред
	Обект (предмет) на договора
	Договор

№ / дата на сключване и Период на изпълнение
	Възложител
	Стойност (цена) на договора

(лева без ДДС)


	В качеството на:

главен изпълнител; участник в обединение/сдружение; подизпълнител

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Към списъка се посочват или прилагат и:

  1. публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

[дата]





 

















ПОДПИС 
ПЕЧАТ











ОБРАЗЕЦ № 10






















СПИСЪК С ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА НА УЧАСТНИКА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/ата................................................................................................................ 

В качеството си на .............................................................. (посочете длъжността)  на ....................................................................... (посочете фирмата на участника),  с ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление...............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

В случай, че бъда избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград", ще ползвам при изпълнение на договора следните експерти:
	№ по ред
	Име, презиме,

фамилия
	Образование,

квалификация
	Общ професионален опит и/или специфичен опит
(години).

и 
 описание на дипломите или други документи за придобита квалификация
	Длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка
	Вид на правоотношението на лицето с участника 

(трудово, гражданско, друго)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	Технически ръководител
	

	2.
	
	
	
	Координатор по безопасност и здраве
	

	3.
	
	
	
	
	


[дата]
ПОДПИС 
ПЕЧАТ

ОБРАЗЕЦ   № 11
ТРУДОВО - БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
за ключовите специалисти от екипа за изпълнение на доставката, включващ технически лица, осигуряващи техническото ръководство на обекта, включително лица, отговарящи за контрола на качеството при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

"Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"
Предложена позиция в проекта:


1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Националност:

5. Образование:
	Институция
	

	Дата: от (месец/година):

           до (месец/година)
	

	Получени степен(и) или диплом(и):
	


6. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5)
	Език
	Четене
	Разговор
	Писмено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Допълнителна квалификация: (напр. компютърна грамотност и др.)
8. Настояща длъжност:

9. Основна квалификация:
10. Професионален опит: (започнете от последната месторабота)
	Дата: от (месец/година)         до (месец/година)
	

	Фирма
	

	Длъжност
	

	Описание на работата (обекти и др.)
	


11. Опит на подобни обекти:
	Дата: от (месец/година) до (месец/година)
	

	Фирма
	

	Длъжност
	


12. Допълнителна информация (напр. публикации).

[дата]






 [подпис]

[име и фамилия]
ОБРАЗЕЦ  № 12
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящето техническо предложение е подадено от .....................................................






/наименование на фирмата участник/

и е подписано от ...............................................................................................................................







/трите имена /

в качеството му на ...........................................................................................................................







/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за извършване на строително-монтажни работи (СМР) по публична покана с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".
До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия: 

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности съгласно одобрени инвестиционни обекти.; 

2. Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове, считано от датата на подписване на протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. Дв. Бр. 72/2003 г.):
2.1. До 30 работни дни общо за подобектите:
а. Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV; 

б. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA;

в. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA. 2.2. До 23 работни дни за подобект Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница,  община Разлог, област Благоевград. 3. Към Техническата оферта прилагаме: 
3.1. Обяснителна записка (Работна програма) в която подробно и детайлно е описан подхода ни за изпълнение на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката, както и описание на това как ще бъдат постигнати изискванията на техническата спецификация. Предложение на всички дейности и съпътствашите ги етапи, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Бъдещи действия, които ще бъдат изпълнени във връзка с изпълнението на дейностите, предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Предложение за адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни. 
3.2. График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен, в свободен текст), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа. 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя. 
Гаранционни срокове
 за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след въвеждането му в експлоатация. 

Потвърждаваме следните гаранционни срокове:

Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
В посочените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършваме отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите спецификации, представени с документацията за участие. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от “Непредвидени обстоятелства” (“непреодолима сила”), дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка. 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________






















__________________________________










(име и фамилия)








__________________________________























(длъжност на представляващия участника)
ОБРАЗЕЦ № 13 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ

..............................................................................................................................

(наименование на участника)

За публична покана с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград",
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград". Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията за участие в настоящата поръчка.

І. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС 
За изпълнение на договора, така както е определен обхвата му в Техническата спецификация на настоящата поръчка, предлагаме:

1. Стойност на СМР: ………………..…. (………………..…….....……………………………………) в лева без ДДС
(словом)

2. За непредвидени разходи  -  4 % върху стойността по т.1 в размер на  .................................(............................................) лв. без ДДС 
3. Обща стойност на договора - .................................(............................................) лв. без ДДС.


Приемаме, че цената на договора включва предложената цена, съгласно количествено-стойностната сметка, и непредвидени разходи в размер на 4 (четири) % от цената на строителството, които ще се използват съгласно договорните условия.

Приемаме, че в случай на непредвидени обстоятелства, установени по реда на ЗУТ и водещи до необходимост за възлагане на допълнително строителство по реда на ЗОП, същите могат да бъдат възлагани след съгласуване на изменение на проекта от Консултативния съвет при МИ, утвърдено от Министъра на икономиката и одобрено за финансиране в програмата за работа на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи върху труда и механизацията, печалба и непредвидени разходи в размер на 4%, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на извършените работи ще се осъществява поетапно, съгласно договорните условия, след изготвен и подписан Протокол за установяване извършеното и за заплащане на натурални видове работи (Акт обр. 19), съгласуването му от Постоянно действащата комисия към МИ и отпускане на финансови средства от последните. 

ІІ. Елементи на ценообразуване, които ще участват и при ценообразуване на непредвидени видове СМР: 
1. Труд

1.1. Средна часова ставка в лева




            ............................

1.2. Допълнителни разходи върху труда  в %



............................

2. Материали

2.1. Доставно складови върху материала в %
                                       ............................

3. Механизация

3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в %

             ............................

3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в %


............................

4. Печалба в %

                                                                   ...........................

Съгласни сме и се считаме обвързани с това предложение за срок от 90 дни, считано от датата на подаване на офертата ни до сключване на договор за изпълнение. При изтичане на срока на валидност на предложението, в случай, че не е сключен договор, си запазваме правото да подадем заявление за удължаване срока на валидност. 

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и е формирана правилно и точно,  като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, а именно труд, материали, механизация, транспорт и всички свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка с предмет "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград", настоящото предложение ще се счита за неразделна част от договора ни с Възложителя.
Приложение: КСС (количествено-стойностна сметка).

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________



















                        __________________________________










(име и фамилия)







__________________________________



















(длъжност на представляващия участника)










Приложение 13.1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"

	№
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество
	Ед. цена /лв/
	Стойност

/лв/

	Подобект :  Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA , 20 / 0,4 kV   в землището на с.Елешница  общ.Разлог  обл.Благоевград  


	1
	Доставка на БКТП  тип ВМ01 или еквивалент, 630  kVA  , 20 / 0,4  kV оборудван с  :

· Трансформатор  ТМ 630 kVA
· РУ  СН

       КРУ 20 kV  SM6 вход   IM
       КРУ 20 kV  SM6 защита трансформатор QM
       КРУ 20 kV  SM6 мерене  GBC-B
· РУ  НН  - ТНН 

       Главен автоматичен прекъсвач 1000 А

       Токови трансформатори 1000/5 А 

       Регистрираща апаратура –амперметри, волтметър с превключвател
      2 бр. Изводи с вертикален разединител с предпазители   400 А
	бр.
	1
	
	

	2
	Направа изкоп 4,2/3,5/0,9 м , с багер  за монтаж на БКТП
	м3
	13,23
	
	

	3
	Доставка пясък за направа трамбована пясъчна възглавница
	м3
	2,20
	
	

	4
	Разтоварване  с  автокран 25 т. , нивелиране и демонтаж  на  такелажни приспособления  на БКТП 
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Направа и монтаж на заземителен контур с поц. шина 40/4 мм в съществуващ  изкоп  0,8/0,4 м
	м.
	15,48
	
	

	6
	Монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм  L=1500 мм
	бр.
	4,00
	
	

	7
	Обратен насип , трамбоване
	м3
	8,73
	
	

	8
	Монтаж на табелки “ОЖ” на  БКТП
	бр. 
	5,00
	
	

	9
	Направа диспечeрски надписи
	бр. 
	3,00
	
	

	10
	Изпитване на силов трансформатор  630 kVA и изпитване на трансформаторно масло
	бр.
	1,00
	
	

	11
	Направа тротоар около БКТП
	м2
	8,04
	
	

	12
	Измерване преходно съпротивление на заземителна инсталация
	бр.
	1,00
	
	

	13
	Подготовка за прикачване на нов  БКТП
	бр.
	1,00
	
	

	14
	Натоварване и извозване излишна пръст
	м3
	6,70
	
	

	15
	Доставка прахов пожарогасител 12 кг 
	бр.
	1,00
	
	

	16
	Доставка пожарогасител с СО2 
	бр.
	1,00
	
	

	Всичко без ДДС:
	

	Подобект : Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на произв. сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA  в землището на с.Елешница  общ.Разлог  обл.Благоевград  


	1
	Трасиране кабелна линия НН 0,4/0,23  кV  с колчета
	км
	0,076
	
	

	2
	Направа и поставяне на реперни надписи 
	Бр.
	2,00
	
	

	3
	Направа кабелен изкоп   0,8/0,5 м  със зариване
	М
	74,80
	
	

	4
	Направа изкоп за кабелна шахта 1,00/1,00/1,2 м
	м3
	1,20
	
	

	5
	Направа на кабелна шахта по детайл 
	Бр.
	1,00
	
	

	6
	Полагане на кабел СВТ 3х185+95 мм2 в изкоп
	м
	74,80
	
	

	7
	Доставка на кабел СВТ  3х185+95 мм2
	м
	89,59
	
	

	8
	Доставка пясък  за подложка и върху кабела
	м3
	7,50
	
	

	9
	Изтегляне предупредителна PVC лента
	м
	74,80
	
	

	10
	Направа суха разделка на кабел СВТ 3х185 + 95 мм2 
	Бр
	2,00
	
	

	11
	Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки до 185 мм2 
	Бр.
	8,00
	
	

	12
	Просичане на отвори  в стоманобетонни стени до 30 см  с електрически къртач и чук
	м2
	0,60
	
	

	13
	Доставка и монтаж на излазна тръба
	Бр.
	1,00
	
	

	14
	Определяне  реда на фазите в  кабел НН 0,4/0,23  кV
	Бр.
	1,00
	
	

	15
	Измерване изолационно съпротивление на кабел НН 0,4/0,23 кV /4 жила / и изпитване с повишено напрежение
	Бр.
	1,00
	
	

	16
	Измерване на преходно съпротивление на заземителна  инсталация
	Бр.
	1,00
	
	

	17
	Направа подпис за диспечерно наименование на линията
	Бр.
	3,00
	
	

	18
	Натоварване, превоз и разтоварване на земни маси
	м3
	7,50
	
	

	19
	Разкъртване  неармирани бетонни настилки
	м2
	8,50
	
	

	20
	Извозване строителни отпадъци до общинско депо до 24 км.
	м3
	0,85
	
	

	Всичко без ДДС:
	

	Подобект : Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23  кV  за ел. захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA  в землището на с.Елешница  общ.Разлог  обл.Благоевград


	1
	Трасиране кабелна линия НН 0,4/0,23  кV  с колчета
	км
	0,157
	
	

	2
	Направа и поставяне на реперни надписи 
	Бр
	2,00
	
	

	3
	Направа кабелен изкоп 1,1/0,5 м  със зариване
	м
	109,30
	
	

	4
	Направа кабелен изкоп   0,8/0,5 м  със зариване
	м
	27,73
	
	

	5
	Направа изкоп за кабелна шахта 1,00/1,00/1,2 м
	м3
	7,20
	
	

	6
	Направа на кабелна шахта по детайл 
	Бр
	6,00
	
	

	7
	Доставка на PVC тръби ø110 мм дебелина на стените 3,2 мм
	м
	218,60
	
	

	8
	Полагане на PVC тръби ø110 мм в изкоп със залепване с PVC лепило и обработване ръбовете
	м
	218,60
	
	

	9
	Бетон за предпазен кожух PVC тръбите
	м3
	3,39
	
	

	10
	Полагане на кабел СВТ 3х185+95  мм2 в изкоп
	м
	27,73
	
	

	11
	Изтегляне на кабел СВТ 3х185+95  мм2 в тръбна мрежа  
	м
	109,30
	
	

	12
	Изтегляне на кабел СВТ 3х185+95  мм2  върху  кабелна скара  
	м
	18,73
	
	

	13
	Доставка  на  кабелна  скара и капаци за кабелна скара  
	м
	18,73
	
	

	14
	Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители
	кг
	11,13
	
	

	15
	Доставка на кабел СВТ  3х185+95 мм2
	м
	176,89
	
	

	16
	Направа суха разделка на кабел СВТ 3х185 + 95 мм2
	Бр.
	2,00
	
	

	17
	Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки до 185 мм2
	Бр.
	8,00
	
	

	18
	Изтегляне предупредителна PVC лента
	м
	137,03
	
	

	19
	Доставка и монтаж на излазна тръба
	Бр.
	1,00
	
	

	20
	Просичане на отвори  в стоманобетонни стени до 30 см  с електрически къртач и чук
	м2
	0,60
	
	

	21
	Прикрепване и полагане на стоманена поцинкована тръба
	м
	2,00
	
	

	22
	Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка
	м2
	54,65
	
	

	23
	Определяне  реда на фазите в  кабел НН 0,4/0,23  кV
	Бр.
	1,00
	
	

	24
	Направа подпис за диспечерно наименование на линията
	Бр.
	8,00
	
	

	25
	Измерване изолационно съпротивление на кабел НН 0,4/0,23 кV /4 жила / и изпитване с повишено напрежение
	Бр.
	1,00
	
	

	26
	Измерване на преходно съпротивление на заземителна  инсталация
	Бр.
	1,00
	
	

	27
	Направа заземяване  с два кола от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м.
	Бр.
	1,00
	
	

	28
	Направа и монтаж на заземителен контур с поц. шина 40/4 мм
	м
	7,00
	
	

	29
	Натоварване , превоз на земни маси
	м3
	6,34
	
	

	30
	Извозване строителни отпадъци до общинско депо до 24 км.
	м3
	5,47
	
	

	31
	Монтаж  на  кабелна  скара и капаци за кабелна скара  
	м
	18,73
	
	

	Всичко без ДДС:
	

	Подобект: Кабелна линия 20 кV от стълб №5 на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП  в землището на с.Елешница  общ.Разлог  обл.Благоевград


	1
	Трасиране кабелна линия 20 кV  с колчета
	км
	0,237
	
	

	2
	Направа и поставяне на реперни надписи 
	Бр
	5,00
	
	

	3
	Направа кабелен изкоп 1,1/0,5 м  със зариване
	м
	14,73
	
	

	4
	Направа кабелен изкоп   1,3/0,5 м  със зариване
	м
	47,37
	
	

	5
	Направа кабелен изкоп   1,0/0,5 м  със зариване
	м
	174,25
	
	

	6
	Направа изкоп за кабелна шахта 1,00/1,00/1,2 м  
	м3
	1,20
	
	

	7
	Направа на кабелна шахта по детайл
	Бр
	1,00
	
	

	8
	Доставка на PVC тръби ø140 мм дебелина на стените 4,1 мм
	м
	30,00
	
	

	9
	Полагане на PVC тръби ø140 мм в изкоп със залепване с PVC лепило и обработване ръбовете
	м
	30,00
	
	

	10
	Бетон за предпазен кожух PVC тръбите 
	м3
	1,65
	
	

	11
	Полагане на кабел  20 kV  3х/1х185/ мм2 в изкоп
	м
	221,62
	
	

	12
	Доставка пясък  за подложка и върху кабела
	м3
	23,60
	
	

	13
	Изтегляне предупредителна лента
	м
	237,00
	
	

	14
	Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка
	м2
	5,50
	
	

	15
	Разкъртване  бетон
	м2
	2,23
	
	

	16
	Доставка на стом. тръба  ø140 мм
	м
	8,00
	
	

	17
	Монтаж на стом .тръба към стом.решетъчен стълб за предпазване на кабела 
	м
	8,00
	
	

	18
	Монтаж на изолатор ИНПК-20 на стом.решетъчен стълб  с дребни метални конструкции
	Бр.
	1,00
	
	

	19
	Доствка на разединител РОМзК  20/400
	Бр
	1,00
	
	

	20
	Монтаж на разединител  РОМзК  20/400 на стълб за 20 кV
	Бр.
	1,00
	
	

	21
	Монтаж на вентилни  отводи компл. 3 броя
	Бр.
	1,00
	
	

	22
	Доставка на  металоокисни вентилни отводи 24 кV / 10 кA
	Бр.
	3,00
	
	

	23
	Направа и монтаж на заземителен контур с поц. шина 40/4 мм
	м.
	22,18
	
	

	24
	Доставка на кабелна глава за открит монтаж за кабел 1х185 мм2  
	Бр.
	3,00
	
	

	25
	Доставка на кабелна глава за скрит  монтаж за кабел 1х185 мм2  
	Бр.
	3,00
	
	

	26
	Монтаж на кабелна глава  
	Бр.
	6,00
	
	

	27
	Изтегляне на кабел 3х/1х185/ мм2 в тръбна мрежа  
	м
	15,00
	
	

	28
	Монтаж на съединителна муфа за кабел 20 кV  1х185 мм2
	Бр.
	3,00
	
	

	29
	Определяне  реда на фазите в  кабел 20 кV
	Бр.
	1,00
	
	

	30
	Изпитване на кабел 20 кV /3 жила – изолационно съпротивление и диалектрична якост/ и повишено напрежение
	Бр.
	1,00
	
	

	31
	Доставка на кабел САХЕмТ 20 кV 1х185мм2
	м.
	789,50
	
	

	32
	Направа заземяване на  стом. тръба за предпазване на кабел с два кола от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м.
	Бр.
	1,00
	
	

	33
	Измерване на преходно съпротивление на заземителна  инсталация 
	Бр.
	1,00
	
	

	34
	Направа подпис за диспечерно наименование на линията 
	Бр.
	3,00
	
	

	35
	Доставка на  предупредителна лента за ограждане на работната площадка 
	м
	472,00
	
	

	36
	Натоварване , превоз на земни маси 
	м3
	23,60
	
	

	37
	Извозване строителни отпадъци до общинско депо до 24 км.
	м3
	0,77
	
	

	38
	Изсичане на единични дървета с диам.  до 45 см.
	Бр.
	20,00
	
	

	39
	Изсичане на храсти и гора ръчно  с диам.  до 10 см.
	м2
	100,00
	
	

	Всичко без ДДС :

	

	ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПОДОБЕКТИ:


	

	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 4% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА СМР ЗА ВСИЧКИ ПОДОБЕКТИ:
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:
	


ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________



















                        __________________________________










(име и фамилия)







__________________________________



















(длъжност на представляващия участника)
Проект


                                             

   ОБРАЗЕЦ № 14
Д О Г О В О Р

№ ................ /............... 2015 г.

Днес, ………...…… 2015  година, в гр.София, между:

“Екоинженеринг – РМ” ЕООД,  с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София 1505, бул.“Ситняково” № 23, представлявано от Управителите - Красимир Витанов и инж. Луко Маринов, наричано  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 и 

„................................” ......, със седалище в гр. ......... и адрес на управление:............................................................, ЕИК............................, представлявано от ...................................- ..................,  от друга страна, наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 101е от  Закона за обществените поръчки, ПМС № 74/1998г.  и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със заповед на  Управителите на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД за класиране  на офертите и определен изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма "А" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград",
се сключи настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително – монтажни работи на обект: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград", за подобктите: Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV; Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA; Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA и подобект Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ № 021036 в землището на с. Елешница,  община Разлог, област Благоевград съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Линеен график – Приложение № 4, срещу възнаграждение посочено в Ценовата оферта и количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, представляващи неразделна част от настоящия договор .

(2) При изпълнение предмета по ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с разработения работен проект, издадените по него разрешения за строеж и приложимата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката. 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора за периода на неговото действие възлиза на ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС, формирана както следва:

1. Стойност на строителството в размер на ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС,  съгласно Ценовата оферта и представена количествено-стойностна сметка на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от настоящият  договор 
2. Непредвидени разходи 4 % върху стойността на строителството в размер на ....................................(словом.................................) лева без включен ДДС,  съгласно Ценовата оферта и представена количествено-стойностна сметка на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от настоящият  договор.

 
(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и включва непредвидени разходи в размер на 4%, които подлежат на доказване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при услловията на този договор.  Договорените цени и видовете работи в количествено-стойностната сметка и всички съпътстващи ги дейности няма да бъдат променяни за целия период на строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска увеличаване на  единичните цени, посочени в офертата.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приетите от инвеститорския контрол и отразени в месечни протоколи ( акт обр. 19) работи по договорена стойност съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след осигуряване на финансирането им от страна на Министерство на икономиката. 

(2) Оригинална фактура за плащане се издава след одобрение и подписване на акт обр. 19 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, необходимите за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

(3) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:


БАНКА:


IBAN:


BIC:
ІII. СРОК 
Чл. 4. (1) Сроковете за изпълнение на СМР за подобектите, предмет на поръчката започват да текат от датата на подписване на протокол обр. 2 или 2а от НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и са следните съгласно техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор:
1. До 30 работни дни общо за подобектите: 
а. Бетонов Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) тип ВМ01 или еквивалент, 630 kVA, 20/0,4 kV; 

б. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на производствена сграда “ЛРОЙС“ от проектен  БКТП 630 kVA;

в. Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 кV за ел.захранване на РМЦ от проектен  БКТП 630 kVA.

2. До 23 работни дни за подобект Кабелна линия 20 кV от стълб №5  на  ВЕЛ 20 кV  „Баня“ до проектен  БКТП в ПИ № 021036 в землището на с.Елешница, община Разлог, област Благоевград.

(2) Сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР, предмет на договора са съгласно Техническо предложение от офертата на Изпълнителя, като е обвързано с линейния график за изпълнението на СМР.

(3) Срокът на договора е до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния вид СМР съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Чл.5. (1) Сроковете по чл.4 се удължават при условията на раздел „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие.

(2) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в които се отразява причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола


(3) Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на обекта не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(4) При спиране на СМР вследствие на обективни причини, независещи от волята на страните,  предвидените съответни срокове за всеки конкретен обект се увеличават със срока на спирането.


(5) За възникването на съответните причини забавящи изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на това обстоятелство.


(6) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.


(7) При спиране на СМР по нареждане на общински или държавен орган, сроковете за завършване и предаване на СМР се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване на изпълнението на СМР, обект на договора.


(2) В случай, че уведомлението по ал. 1 е постъпило в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичането на срока по чл. 4, ал.1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка за забава, определена по реда на този договор.


(3) След уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със заповед назначава комисия за приемане на изпълнението по договора. Комисията е длъжна да отрази констатациите си в протокол. 


(4) В случай, че комисията за приемане на изпълнението установи, че част от договора е неизпълнена, следва да отрази това в протокола, като препоръките на комисията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта, ако открие отклонения от уговореното в този договор или недостатъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок за своя сметка и риск да поправи изработеното, респ. да отстрани недостатъците, както и заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената неустойка.

(6) При приемане на изпълнението Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписва констативен акт образец 15, с който се установява годността на строежа и същия се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. След подписване на констативен акт образец 15 и предаване на окомплектован съгласно изискванията на ЗУТ окончателен доклад от строителния надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме необходимите действия за приемане на обекта с държавна приемателна комисия.
V.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
Чл.8. (1) Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи е  съгласно нормативно определения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта. 


(2) По време на гаранционния срок на обекта Изпълнителят, след писмено уведомяване от Възложителя и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол,  ще отстранява  същите за своя сметка в срок до 10 ( десет) дни.

(3) По време на строителството на обекта Изпълнителят ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок указан от строителния надзор и Възложителя на поръчката.


(4) Изпълнителят е длъжен да поддържа за целия срок на изпълнение на договора застраховка по чл.171 от ЗУТ, като представя на Възложителя копие от застрахователната полица съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави строителната площадка с протокол за времето на изпълнение на обществената поръчка. 
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;
2. да приема изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че същият не се е отклонил от възложеното или работата му не е с недостатъци;

3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията по настоящия договор.
Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.  да оказва текущ контрол по изпълнението на възложената  работа.  Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор;
2.  да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената работа качествено, в срок и без отклонения.  

3.  да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършените ремонтни работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:
1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си;
2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от възложеното, респективно недостатъците на работата;
3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена на изпълненото.

(3) Ако отклонението или недостатъците на работата са толкова съществени, че изработеното е негодно за ползване по предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител  инвеститорски контрол, който да контролира във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Инвеститорският контрол приема и подписва всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора.
VІI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор.


(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по този договор.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи  на спецификациите и стандартите. При  констатиране от инвеститорския контрол и/или строителния надзор на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани същите от строителната площадка.

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. осигури изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на техническите спецификации и стандартите;

2. осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

3. осигури застраховка по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора;

4. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

5. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влагани при изпълнение предмета на договора;

6. да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея. Задължение на Изпълнителя е по време на изпълнението, работниците да бъдат инструктирани стриктно да спазват правилата по охрана на труда, в съответствие с действащите към момента в Република България нормативните документи;

7. да отстрани всички недостатъци, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получени в резултат на  некачествено изпълнение на задълженията по договора  от страна на Изпълнителя. В случай, че по време на процедурите по приемане на изпълнението се констатират неостатъъци, същите се отстраняват в срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. след извършване на демонтажните работи и приключване на ремонтните дейности, да извърши фактическо пренасяне и извозване на ненужните отпадъци до определените за целта места;

10. да опазва имуществото на Възложителя. При нанесени щети на имуществото на Възложителя се задължава да заплати разходите за възстановяването им.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата или забавяне на предвиденото време за завършване.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява  всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа, и съответстващи на договора и нормативните изисквания.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застраховани за трудова злополука. 
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали, машини и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на заплатените доставки, които не могат да бъдат използвани за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от спецификациите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.
Чл.23. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи от плащанията, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.
Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, ако нередността е по вина на изпълнителя.
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  в срок от 3 (три) работни дни да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ, както и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ
Чл. 29. (1) Непредвидените работи в размер на 4 %  посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подлежат на доказване протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се остойностяват по цени, посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) В случай на непредвидени обстоятелства, установени по реда на ЗУТ и водещи до необходимост за възлагане на допълнително строителство по реда на ЗОП, същите могат да бъдат възлагани след съгласуване на изменение на проекта от Консултативния съвет при МИ, утвърдено от Министъра на икономиката и одобрено за финансиране в програмата за работа на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. Допълнителното строителство се остойностява по цени, посочени в  ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако изпълнителят не спазва техническото задание, техническото предложение и стандарти по изпълнение на договора;
2. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;

3. при безпричинно спиране на работата или изоставане от линейния график за изпълнение на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от десет календарни дни.
Чл. 31. Независимо от условията на чл. 30, договорът може да бъде прекратен едностранно с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с незабавно действие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнението му, до изтичане на 1 (един) месец от подписването му. 

Чл. 32. Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви  и да проведат среща за изясняване на мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.
Чл. 33. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка, след което да напусне обекта в три дневен срок. 

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може по всяко време до завършване и предаване на конкретно възложен обект да се откаже от договора и да прекрати действието му като писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 35. В случай, че възникне хипотезата на чл. 34 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи. 

ІХ.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  ОТГОВОРНОСТ

Чл.36. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в уговорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % от неизпълнението на ден, както и причинените щети и пропуснатите ползи, но не повече от общо 10% от стойността на договора.
Чл.37. Изплащането на неустойка по предходния член  не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на  задълженията му.

Чл.38. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по чл. 36 и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.39. При забавяне в плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане. 
Чл. 40. При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от остатъчната стойност на предмета на поръчката съгласно този договор. В този случай двете страни съставят констативен протокол, в който  установяват изпълнения обем на задачата и извършените плащания към момента.

Чл. 42.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от последния вреди, причинени от трети лица или от работници/служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на този договор.  


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на никакво допълнително заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за понесени щети причинени от небрежност, кражби, излишни операции и други подобни действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до намаляване на имуществото му в срока наизпълнение и по повод на настоящия договор.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл. 43. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
Чл. 44. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Чл. 45. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Чл. 46. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.
Чл. 47. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало, включително и от палатите на заводите - производители.
Чл. 48. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.
Чл. 49. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 50. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора.
XІ. СПОРОВЕ
Чл. 51. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.
Чл. 52. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 53. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


За дата на съобщението се смята:


- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;


- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;


- датата на приемането – при изпращане по факс или имейл.

Адресите и координатите на страните са, както следва:

 За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Адрес за кореспонденция гр.София п.к. 1505,бул. “Ситняково” № 23, факс 02/ 975 3118, e-mail:office@ecoengineering-rm.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Адрес за кореспонденция гр................ п.к.  ............... ул. ............................................... факс ................................................. , e-mail:

(2) Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря  за неполучени съобщения, произовки или други такива.

Чл.54. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и  изпълнение на задълженията си по настоящия договор:

За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

инж. ........................., тел. ......................., GSM ...................., e-mail .........................................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

........................................................ тел....................................... GSM ..........................

 e-mail .........................................................................

Чл. 55.  При промяна на данните по чл. 53 и/или на лицата чл. 54 от настоящия договор, или банковите си сметки, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 56. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 57. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 58. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изискващите се  документи издадени от компетентни органи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, както и Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Чл. 59. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на този договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, като споровете се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за доброволно разрешаване на спора – по съдебен ред съгласно действащото законодателство.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра -  един за Изпълнителя и два за Възложителя.
Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1 

2. Техническо предложение – Приложение №2.

3. Ценово предложение и Количествено - стойностна сметка на отделните видове СМР – Приложение № 3

4. Линеен график – Приложение № 4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             

                     



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 



„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД





Габаритни размери и тегло�
�
Дължина�
3100�
�
Широчина�
2400�
�
Височина max�
2800�
�
Височина над терена�
2100�
�
Тегло без трансформатор kg�
9790�
�









� § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП.


� Сходни с предмета на обществената поръчка – За обект с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка се счита изпълнение на СМР на електропроводи до 35 kV или трансформатори до 16 МVA


� Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка.





� Чл.20, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.)





